TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

ystom
artificate No: KYS-1817
EA Code:36

Say1 :513 09/06/2022

Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muihiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres KESIKKOPRU DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.:
Koku _ Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 60¢
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOF
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 2.7
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 C
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 Q
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda " 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)

Servis Sorumlugu(isim-Meslek)

Nurdan SA

[ g
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TSEN

Say1 :514
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

09/06/2022

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindig1 Adres ABDULLAHPASA DEPO
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 67:
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOI
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.4
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 (
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 (
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Nurdan 5A

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez EI%IG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazie hel tr Internet Adreci-www elazio hel tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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20 = o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :515 09/06/2022

Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres YESILKENT DEPO
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal 0.5
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500 618
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 1.6
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sula'r Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA

| >
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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T.C.
ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :516 09/06/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i Adres P3 DEPO
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal
Tat " Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 535
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 2.9
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Servis Sorumlugu(isim-Meslek)
| EVRAZ Nu rdan S A N
Bi
L
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

TSEN

Say1 :517
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

09/06/2022

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i Adres KARACALI DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 142
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 8.1
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 3.7
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satigsa sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sula.r Hakkinda Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Servis SorumJusyi(isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez%ZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
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ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :522 09/06/2022
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESIi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres DOGUKENT DEPO
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.6
Koku _ Fiziksel normal
Tat o Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 314
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 8
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 2.7
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagch Sulgr Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Servis Sorumlugu(isim-Meslek)
-~ Nurdary S AN
JL g
\
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 MW Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
@ ro?m JOHSAS
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Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

T.C.

TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN iSO 9001:2015

Quality Manugement Systom
tificate No: KYS-1817

Say1 :519
Konu : Su Analizi

09/06/2022

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§i Adres

ARI BUFE

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/em lletkenlik Olger 2500 67!
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7:
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOI
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0..
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda aritimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagl Sular Hakkinda Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Servis Sorumlusu(fsim-Meslek)

A7k
NCVHIL)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurda

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez gZAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-150
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

Systom
Ne: KYS-1817

Say1 :520
Konu : Su Analizi

09/06/2022

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres BAHCELIEVLER CAMII
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.6
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 598
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 23
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda aritimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Me

slek)

Nurdan,SA

Analizi Yapan(isim-Meslek)

N
B
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Quality Masuyemont System
Cortificate No: KYS-1817
EA Code:36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr1 :521 09/06/2022

Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i1 Adres ARASTIRMA SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 08.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 09.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.5
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 530
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.3
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda anitimda kullanildiginda bakilir
*“*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sula'r Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan/SA

N

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 MMZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

‘/
18001: 2001




T.C.

ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI

20 W oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN

IS0 9001:2015
Kalite Yinetim Sistemi

Say1 : 509
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

07/06/2022

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i1 Adres 70 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 06.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 07.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Nurdan S
/ g

g

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Servis Sorumlusu(jsim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

1SO 9001:2015
1SO 14001:2015

OHSAS

18001:2007



TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9072018

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

20 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 508
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

07/06/2022

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SU

Numunenin Alindi§1 Adres 61 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mlt.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 06.06.2022

Raporun Lab.Cikis Tarihi 07.06.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUGC

Renk Units Fiziksel normal

Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat = Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 “ F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0

P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir

**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Degerlendirme Amagli Sulgr Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Nurdanp S N
' g

Servis Sorumlusu(isim-Meslek)

J.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

ISKAAN

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

<S> [rodn Vv
T ORKA o OHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ ¥ 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi i¢in: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 503
Konu : Su Analizi

07/06/2022

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

lgi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§i1 Adres

103 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Degerlendirme

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 06.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 07.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Nurday s N
ol

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad.

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig. bel.tr internet Adresi:www.elazig.bel.tr

No:30 /23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@ roRsRg OHSAS
&) VRt

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI

os w

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 501 07/06/2022
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres 96 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 06.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 07.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pa/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satigsa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Sumrfi KASMA
Nurda AN Servis Sorumlusu(isim-Meslek) 2u ' 1 : “:’ MAN
N.p J-
J
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ N ﬁ&gglﬁ_‘g

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

2 o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 505 07/06/2022

Konu : Su Analizi

iICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhr

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SU

Numunenin Alindigi Adres 17 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 06.06.2022

Raporun Lab.Cikig Tarihi 07.06.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal
Koku - Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/Il Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir

**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Degerlendirme

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurda MAN Servis 80m SU(IS :

eslek) ‘7
g vn. /(/ -

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi igin: Sumru KiSMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> I%} WHSAS
@ 18001:2007

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o0 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

Managemont Systom
tificate No: KYS-1817

Say1 : 507
Konu : Su Analizi

07/06/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindigi Adres

104 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 06.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 07.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku . Fiziksel normal
Tat b Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Servis Sorumlusu(isim-Meslek)

%ﬂm

Y.

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

‘ﬁmsns
18003:2007




TSEN
IS0 8001:2015
Kalite Yanetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr :502 08/06/2022
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES| ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i Adres 105 MOLU KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 06.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 08.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagl Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslgk)

Nurda AN
Elazig Belediyesi Igme Suyu Anitma Tesisi Karsiyaka Mah. Bilgi igin: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 )
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ W&M

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI =
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 506 07/06/2022
Konu : Su Analizi

iICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres 124 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 06.06.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 07.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sule!r Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Nurdan AN Servis Sorumlusudsim-Meslgk)
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Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi1 Adres 136 NUMARALI KARAGCALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 06.06.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 07.06.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | sonug
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Qise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
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