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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TSEN

Say1 :201
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

10.03.2022

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindigi Adres

ABDULLAHPASA SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Degerlendirme

bakimindan uygundur.

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo Parametreleri

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 09.03.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0,3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 560
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 A
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/| Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda aritimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Ny

Karstyaka Mah. Omerseyfettin Cad.Meyveli Sok.. No:9 Merkez ELAZIG

Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi Igin: Meral YILDIZ
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Kalite Yénetim Sistemi
TS EN IS0 $001:2015

Systom
tificate No: KYS-1817
EA Code:36

Sayr :203
Konu : Su Analizi

10.03.2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiz RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§i Adres

KESIKKOPRU SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 09.03.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0,2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 460
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 3
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagli Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo Parametreleri

bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Nurdan S

Servis Sorumlusu(isim-
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Analizi

apan(isim-Meslek)
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 1S0 9001:2015

Say1 :204
Konu : Su Analizi

10.03.2022

iICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhr

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU

Numunenin Alindigi Adres P3 SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 09.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0,5
Koku . Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 459
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 2.3
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/| Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo Parametreleri
bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Nurd AN

Servis Sorumlu:
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T.C.

ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

Quality Masagement Systom
tificaty No: KYS-1817,

Say1 :202
Konu : Su Analizi

10.03.2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESIi ANALiZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Miihiir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§i Adres

YESILKENT SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Degerlendirme

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tuketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo Parametreleri
bakimindan uygundur.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 09.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0,3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 625
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 72
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1.2
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/| Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda artimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Nurda N

Servis Sorum

lusu@-Meslek)

a Muhendis

#u an(isim-Meslek)
YN DU
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TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

T' C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o W oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :210
Konu : Su Analizi

10.03.2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres DOGUKENT SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 09.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0,3
Koku - Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 292
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7:5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 23
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/| Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa*™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilir
**Syyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo Parametreleri
bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yap i

Servis Sorumlusu(isim-Meslek)

Nurda AN Ci NP ﬁ J.
Woi6a b
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Kalite Yénetim Sistami
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T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Management Systom
tificate No: KYS-1817,
EA Code:36

Say1 :205

Konu : Su Analizi 10.03.2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIiZ RAPORU

Gt?nderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres KARACALI SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 09.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ soNug
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0,4
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500 119
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.0
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1.5
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Degerlendirme Amagli Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo Parametreleri
bakimindan uygundur.
A
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analiz

[~ Mithendis

Servis Sorumlusu(isim-Meslek)
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Nurdan SA
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yinetim Sistemi

Say1 :207
Konu : Su Analizi

10.03.2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gdnderen Kisi/Kurum/Kurulus

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§i Adres

BAHCELIEVLER CAMI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 09.03.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0,4
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 593
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.2
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1.8
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lcme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo Parametreleri

bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Nurdan SA
Bi

Analifi Yapan(isim-Meslek)

Karsiyaka Mah. Omerseyfettin Cad.Meyveli Sok.. No:9 Merkez ELAZIG
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
Management S,

ystom
tificate No: KYS-1817

Sayr :206
Konu : Su Analizi

10.03.2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Miihiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§i Adres

ARI BUFE

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mlt.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 09.03.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0,2
Koku D Fiziksel normal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 582
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 71
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1.5
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/| Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/| Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagl Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo Parametreleri

bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Nurdan S N

Servis Sorumlusu(isim-Meslek)

Filiz

K ims
Aimy
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Management Systsm
tificate No: KYS-1817,
EA Code:36

Say1 :208
Konu : Su Analizi

10.03.2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindig1 Adres

GALERICILER SITESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 09.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 10.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0,2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm iletkenlik Olger 2500 570
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.2
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1.2
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa*™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™™ 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
+*Syyun ylizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tuketim

EK 2 Tablo Parametreleri

Degerlendirme

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca

pakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Nurdary S

AN

Servis Sorumlusu(isim-Meslek) K i

=il

FikZ NBV “d

Karstyaka Mah. Omerseyfettin Cad Meyveli Sok.. No:9 Merkez ELAZIG

Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig.bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta

(KEP)Adresi : elazigbelediycsi@hsOZ.kep.tr

Bilgi Igin: Meral YILDIZ

<S> [ohe] CEEDEDS /OHsAs
g 1900132007




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 187

Konu : Su Analizi 08/03/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Miihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres 2 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sige veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sula!r Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
\ . 5
ihendisi Servis Soruml u(isim-Meslek)
Filiz NEVR LY
Kir
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez EMZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
[15014001.2015 ]

. OHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig.bel.tr 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN

IS0 9001:2015
Kalite Yinetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015
Quality Masayement Systom

Say1 : 191
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

09 /03/2022

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Miihiir
Durumu

Numunenin Sahibi

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindigi Adres

12 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 09.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lcme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

|
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr

internet Adresi:www.elazig. bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

1SO 9001:2015
IS0 14001:2015

v/ 0HsAs
18001:2007



T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi
TS EN 150 90012015

ity Massugomeont Systom
tificate No: KYS-1817,
EA Corde:36

Say1r : 192
Konu : Su Analizi

08/03/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres 37 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022
Raporun Lab.Gikig Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*™* 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tuketim
Amaglh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca

Begaciancieme parametreleri bakimindan uygundur.

EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30/23120 Merké;,E{AZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

OHSAS
18001:2007



T.C.

ELAZIG BELEDiYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN 150 9001:2015
Quuiity Manuyemeont Systom
nstificate No: KYS-1817,

Sayr : 185
Konu : Su Analizi

08/03/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulusg

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindig1 Adres

39 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Degerlendirme

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)*™* mL 0
C.Perfringens™*™ 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Mcrkm
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

¢-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

v/ OHsas
V' fsouiizoor



TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 190

B .+ S Analizi 09 /03/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gb.nderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihir

Durumu

Numunenin Sahibi

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§1 Adres 61 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022

Raporun Lab.Gikis Tarihi 09.03.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ soNuG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat i Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 “ F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 ::0_‘
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™™* 100mL 0

*igme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir

*Sige veya kapta satisa sunulmast halinde bakilir

**Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagl Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri pakimindan uygundur.

Degerlendirme

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)

usu(fsim-Meslek)

ya Mihendis Filiz AEVRUZ

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<85> o \A,HSAS
@ iS0 14001:2015 | 18001:2007

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30/23120 Merkezém
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr



T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN

IS0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

Say1 : 193
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

08/03/2022

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhar

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU

Numunenin Alindi§i Adres

63 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022

Raporun Lab.Cikig Tarihi 08.03.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0
P.aeruginosa*™ 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagl Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Servis Sorumlysu(isim{Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23 120 Merkez E
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

1G Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

)
@ romka] 1S0 9001:2015
@ 1SO 14001:2015

ﬁHSAs
18001:2007



TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yinetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

oo w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 186 08/03/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres 67 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda aritimda kullanildiginda bakilir
**$Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan(isim-Meslek)
-Meslek)
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<> OHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ ¥ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi

Say1 : 188
Konu : Su Analizi

08/03/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhar

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§i Adres

68 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amaglh Sular Hakkinda Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda artimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilr
**Syyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

uhendist

Servis Sorumlusu(i

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Men%\?@/lé/

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@ 10?;; [ 150 9001:2015 ] JOHSAS
Y cormems Vo



TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yinetim Sistemi

o i )
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

ss w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 182 08/03/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres 76 NUMARALI KARAGCALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 07.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amagli SuIaPr Hakkinda Y&netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Y -Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
K
fa Muhendisi Servis Sorumlfisu(fisim-Meslek)
Filiz Eviiy
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELZIG Bilgi i¢gin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ @ .imsﬁg'g

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
150 9001:2015

Kalite Yénetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015
Quality Manuye -

Say1 : 194
Konu : Su Analizi

08/03/2022

icME SUYU/KAYNAK SuYu KONTROL izLEMESi ANALIiZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurul
ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu

Numunenin Sahibi

us | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

80 NUMARALI KARACALI CESMES]

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Numunenin Alindigi Adres

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 07.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ soNuc
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm Iletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiketim

Amagh  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 MWIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.eliazig’.belir
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TSEN

Sayr : 183
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESIi ANALIZ RAPORU

08/03/2022

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Miihiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindig1 Adres

87 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 07.03.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda artimda kullanildiginda bakilir
**$ige veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Amagcli Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

v
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 184
Konu : Su Analizi

08/03/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres 92 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 07.03.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku = Fiziksel normal
Tat = Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
; r Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
Denadie g;?:rﬂ;trill:: bakimindan uygundur. ’
Analizi Yapan(isim-Meslek)
sim-Meslek)
i : Bilgi Igin: Sumru KISMAN
g;m:lol;r;):;tzh‘;f;tlnh';zlal;tz;f?&;?g‘?s/f;‘IéO Merkez ELAZIG Su Kalite KontroIgScfvisi Dahili: 1426-1 503

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr
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Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

T.C.

TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

Say1 : 189
Konu : Su Analizi

08/03/2022

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhr
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindigi1 Adres

104 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 07.03.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 08.03.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

Amagli

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapar71 (Isim-Meslek)

E

a Mihendisi

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez I'E\Iﬁ/
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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T.C. # l'xlseagw-‘:zg!s
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIG] N

Cartificate No: KYS-1817
EA Code:36

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 195
Konu : Su Analizi 09 /03/2022

ICME SUYU/KAYNAK SuUYu KONTROL iZLEMESl ANALiz RAPORU
SU VE KANALIZASYON MUDURLUGD
ligi Yazi Tarih ve Say \
Tutanak tarih ve No-Muhar
Durumu
\

Numunenin Alindig1 Adres 136 NUMARAL] KARACALI CESMES

Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit
Ambalaj Sekli \
_

- e FopM — [VONDEGER T somg

Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu\ Tarbidimetre normal
Koku - Fiziksel fonmal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik pS/em lletkenlik Oler 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL g
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiinda bakilir
**Sige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumu.n.da bakilir i

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
i Amagl Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarnca EK 2 Tablo 1
Degerlendirme parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Analizi Yapan (isim-Meslek)
)
E 5
Kigrfya Miihendisi

e

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merke@zf{ o s ORI TR

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 e s S JOHSAS
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-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig
elzl?:u:;al Elekt%)nik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



