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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :359 22/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Miihiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i1 Adres ABDULLAHPASA DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku - Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 546
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 34
Sertlik ' Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilr

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
; Amach Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
FRgTndmmS parar?netreleri bakimindan UYGUNDUR. .
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Nurda AN Servis Sor su(jsim-Meslek)
50 N )7
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :361 22/04/2022
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindig1 Adres KESIKKOPRU DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 22.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 436
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 3.2
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tuketim
; Amach  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarnca EK 2 Tablo
DRgeiEinDe parars:\etreleri bakimindan UYGUNDUR. 4
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Ya (isigivleslek)
Nurdan S AN Servis Sorumlugu(isim-Meslek) Kirfiya Muhendis
Elazig Belediyesi is el e
& Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mah. Bilgi Igin: Esra CICEK
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Sayr :360 22/04/2022
Konu : Su Analizi
IGCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU
Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres YESILKENT DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal
Tat ” Fiziksel normal
lletkenlik uS/ecm lletkenlik Olger 2500 527
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 54
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™** 100mL 0
*Icme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagl  Sular

Hakkinda Yd&netmelik"

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Nurdan
ey
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr :362 22/04/2022
Konu : Su Analizi
iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU
Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mahir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i Adres P3 DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal 0.5
Koku o Fiziksel normal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 426
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.6
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 5.5
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
. Amacl Sular Hakkinda Yonetmelk" uyarinca EK 2 Tablo
Regudenims parafnetreleri bakimindan UYGUNDUR. Y

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Analizi Y?paﬂ(isim- slek

C B - L /« )
_He re K
’/I{d Muhendis

Isim-Meslek)
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :363 22/04/2022
Konu : Su Analizi
IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU
Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres KARACALI DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.GCikis Tarihi 21.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 116
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.8
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 2.8
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/| Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
: Amach Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
SR parari\etreleri bakimindan UYGUNDUR. Y

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Nurda

AN

Analizi Yapan(isim-Meslek)
imnya Mi

a Muhendi:

Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mah.
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG
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Say1 :364 22/04/2022
Konu : Su Analizi
iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU
Gonderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres ARI BUFE
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500 546
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.2
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 11.7
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Amagh Sular

Hakkinda Y&netmelik"

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Nurdan

sim-Meslek)
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Certificate No: KYS-1817
EA Code:36

Say1 :365 22/04/2022
Konu : Su Analizi
iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES| ANALIZ RAPORU
Génderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres BAHGELIEVLER CAMI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku - Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 515
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 8.3
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*Igme sularinda artimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Amagh  Sular

Hakkinda Yd&netmelik"

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

uyarinca EK 2 Tablo

(Isim-Meslek)

€ (33

Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mah.

Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi igin: Esra CICEK

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411

+/ OHsas
V' sootize0r




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

T8 EN IS0 9001:2015
Quality Management System
ertificate No: KYS-1617

EA Code:

T.C.
ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI

20w o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr :367 22/04/2022
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres ARASTIRMA SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.2
Koku - Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 403
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 5.8
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda anitimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Nurdan S AN Servis Sorumlusu(isigfi-Meslek) Kiriya Mithendis
5 , :
Elazi3 Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Karstyaka Mah. Bilgi Igin: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :349 21/04/2022
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESIi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres 51 NOLU KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 18.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 20.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/icm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 “ F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™** 100mL 0
*igme sularinda anitimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagl Sul?r Hakkinda Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
Analizi Yaj isim@Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
a Muhendisi Servis Sorumlysu(ifim-Meslek)
(V4
Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Kargtyaka Mah. Bilgi Igin: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
o
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ Lﬁj {gglszlg

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr
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1S0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Quality

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

oe w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Managoment System

Sayr :350 21/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres 61 NOLU KARAGCALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 18.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 20.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilr
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagli Sul_ar Hakkinda Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Es m& i
j tihendie Servis So im-Meslek)
gl
L - v
Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka Mah. Bilgi i¢in: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

Say1 :351
Konu : Su Analizi

21/04/2022

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§! Adres 87 NOLU KARACALI GESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 18.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 20.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/em iletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa*™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Amagh  Sular Hakkinda Yonetmelik"

Degerlendirme 5
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

d Ml‘jheﬂfﬁcr

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Servis Sorugnlusy(lsim-Meslek)

Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Kargtyaka Mah.
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
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TS EN
S0 8001 :20‘_ "
Kalite Yanetim Siste™!

L : e
. I EA Code:36
ELAZIG BELEDIYE BA?K"AE‘;I.‘G
Su ve Kanalizasyon Miidiir
21/04/2022
Sayl 353 .
Konu : Su Analizi | - e
K SUYU KONTROL iZLEMESI A

iGME SUYU/KAYNA!

\gi Yaz! Tarih ve Say!

Numunenin Sahibi

Gonderen Kisi/KurumIKuru|us
’ : -
Tutanak tarih ve No-Muhur
Durumu _

85 NOLU KARAGALI
U-100-1000 mit.

SU VE KANALIZASYON MU

ZASYON MUDURLUGU

YONTEM YON.DEGER
PARAMETRE ?ﬁ:ﬂ Fiziksel “°"“:'|
Renk - Turbidimetre norm
Bulaniklik = Eiziksel normal
Yok = Fiziksel normal
Tat Siom iletkenlik Olger 25;2 -
lletkenlik ~ogh) PH Metre .
pH mall Spektrofotometrik 0.5
Amonyum ol Spektrofotometrik 200
Afninyum :‘ m Spektrofotometrik 0-500ppb
BEEI o Spektrofotometrik | 0-100 " F
Sertk r: /l Spektrofotometrik
e . wk 0.2
Demir mg/l Spektrofotometri
Arsenk ppb L,
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda artimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Amagh  Sular

Hakkinda Yénetmelik"

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan_(isim-Meslek)

£

a Miihendisi

Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mah. v

Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.tr internet Adresi
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazi

‘www.elazig.bel.tr

gbelediyesi@hs02.kep.tr
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Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
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Kalite Yonetim Sistemi
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T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

oe 2 00

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigu

21/04/2022

Sayr :354 .
Konu : Su Analizi

URLUGU

SU VE KANALIZASYON MUD

\gi Yaz Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu _

Gonderen KisiIKuruleuru|us
‘I - 7

ZASYON MUDURLUGU

Numunenin Sahibi

96 NOLU KARACALI GE
SU-100-1000 mit.

umunenin Alindig! Adres

N
Numunenin Cinsi-Miktart
b
u

Ambalaj Sekli _
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 18(()):2(3;2
Raporun Lab.Cikig Tarihi 20.04.

YONTEM YON.DEGER SONUG

PARAMETRE lBJlBlM Fiziksel normal
P = Tarbidimetre normal

Ntu D! ]
Bulaniklik Fiziksel norma
o] = Fiziksel normal
R - lletkenlik Olger 2500 ]
lletkenlik s PrMete 6595 L ———
ot - opertofoiometk |05 e
Amonyuh /l Spektrofotometrik 200
ARy o N Spektrofotometrik 0-500ppb
Nitra.t mFg Spektrofotometrik 0-100 ' F
i?or:hk mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir

**$ise veya kapta satigsa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Degerlendirme Amagh  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

su(isim

=\/}

Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka Mah.

Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIC
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:ekaraboga@elazig. bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr :
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi i¢in: Esra CICEK
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
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TS EN

i

- Siste ﬁ‘
yonetim
K.IK‘B‘ EN IS0 m\‘-";:m

Lo
biv LIGI e
ELAZIG BELEDIYE Bﬁzﬁg gﬁ
Suve Kanalizasyon —
ORU
i i ANALIZ RAP
YNAK SUYU KONTROL {ZLEMES
i IKA
iGME SUYU
SU VE KANAL\ZASYON M

Gonderen KisiIKurumIKurulus
~g'

e Say!
ligi Yaz Tarih V! __
Tutanak tarih vé No-Muhur
Durumu =
Numunenin Sahibi
Numunenin Alindig Adres
_ =

92 NOLU KARAGAL!
1000 mit.
umunenin Cinsi-Miktar
_ i i

umunenin Lab Gelig Tarihi

Raporun Lab.Cikig Tarihi

ON.DEGER
YONTEM i
BIRIM Fiziksel L
PARAMETRE Units N normal
Renk Turbidimetre
Ntu  icsel normal
Bulaniklik Fizikse g
Koku = Fiziksel L
: 2500 I
Tat = lletkenlik Olger
- pS/em 6.5-9.5
fletkenlik loa() PH Metre :
pH m:/l Spektrofotometrik 0.5
Amonyum ug/ Spektrofotometrik 200
L gl Spektrofotometrik | 0-500ppb
:::itk F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/| Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0]
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Qise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan
Degerlendirme Amagl  Sular Hakkinda Yénetmelik"
parametreleri bakimindan UYGUNDUR,.

“Insani Tiketim
uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)

Servis So u(isim-Meslek)

Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka MahL.u/
Omer Seyfettin Cad. Me

j Bilgi I¢in: Esra CICEK
yveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kali isi ili:
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Koot Dt o
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1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
T8 EN 150 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

e W oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirligi

Say1 :356 21/04/2022

Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU ‘:j
ilgi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mahur
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres 103 NOLU KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 18.04.2022
Raporun Lab.Gikis Tarihi 20.04.2022
‘—PTRAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ~[sonug |
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/| Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*igme sulannda antimda kullaniidiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Syyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
E
: C 3 Servis Sorumlysu(isjm-Meslek) A
uhendisi F . ; ,
" Ay
Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka Mah. R Bilgi Igin: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ /3&',,5,‘}3

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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1S0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

T.C.
ELAZIC BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :357 21/04/2022
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres 104 NOLU KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Geli Tarihi 18.04.2022
Raporun Lab.Gikis Tarihi 20.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullaniidiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
N
Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Karstyaka Mahw Bilgi igin: Esra CICEK
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TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Management System

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :358 21/04/2022
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mahir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindig1 Adres 136 NOLU KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 18.04.2022

Raporun Lab.Cikig Tarihi 20.04.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0

*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Amagl Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo

rlendi
P e parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
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Sumry/KISHMAN
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Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka Mah. Bilgi i¢in: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

ﬁns;as
e-Posta:ekaraboga@elazig bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr E—— e

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

ee w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :366 22/04/2022
Konu : Su Analizi
]
iICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres GALERICILER SITESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 20.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 476
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 6.3
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/| Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
. | Hakkin Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
Uispdsiondie g:::r?rl\letrjgria:)aku:mdacr’\aUYGUNDUR. ’

Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Y
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

lanagoment System
cate No: KYS-1817,

Say1 :347 21/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Miihir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§i Adres 2 NOLU KARAGCALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 18.04.2022

Raporun Lab.Cikis Tarihi 20.04.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/| Spektrofotometrik

Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0

*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$Qise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Amagl  Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo

Degerlendirme <
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan(isim-Meslek)
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