TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :387 28/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihur
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres ABDULLAHPASA DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 27.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 550
pH . -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.2
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 5:2
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda aritimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmas halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiiketim
: Amagh  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
Pegedandina para;etreleri bakimindan UYGUNDUR. g
Analizi Yap eslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
E
Ki Mdhendisi Servis Sorumlysui
Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Kargtyaka Mah. Bilgi i¢in: Esra CICEK
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Quality Managament System

Say1 :388
Konu : Su Analizi

28/04/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindig Adres YESILKENT DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 27.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 515
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik"

Degerlendi
BTG parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan(isim-Meslek)
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IS0 9001 :20! 5
Kalite Yonetim Sistemi
T8 EN IS0 9001:2015

Quality Management Systent
tificate No: KYS-1817
EA Code:36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKAD{I:}CI
Su ve Kanalizasyon Miidiirligu

Say1 :396
Konu : Su Analizi

iCME SU

ilgi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi

|

i

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

28/04/2022

YU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numunenin Alindigi Adres DOGUKENT DEPO
Numunenin Cinsi-Miktart SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 27.04.2022
Raporun Lab.Gikis Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.7
Koku . Fiziksel normal
Tat a Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 257
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 8.1
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 2.1
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/| Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagl  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 T:
parametreleri bakimindan UYGUNDUR. —

Analizi Yapan(isim-Meslek)
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TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :389 28/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres KESIKKOPRU DEPO
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 27.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.2
Koku . Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 435
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 23
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda artimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakiiir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
: Amagcl  Sular Hakkinda Yénetmelik" u arnca EK 2 Tablo
Veidasio pararietreleri bakimindan UYGUNDUR. g

Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka Mah. Bilgi igin: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr CEOXIENES ¥ 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Quality Manugement Systom

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 390 28/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihar

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SU

Numunenin Alindigi Adres P3 DEPO

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 27.04.2022

Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUC

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.4
Koku . Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 400
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7
Amonyum mg/I Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 5
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda arntimda kullanildiginda bakilir

**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir

“**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagli  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Degerlendirme

Analizi Ya Isim%weslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
E é}j?ﬁ ‘
Kimyafuhendisi M

¢

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merl%zl(‘y
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
OHSAS

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig bel.tr 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : clazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr




TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yinetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
'y Manuyemeont Systom
tificate No: KYS-1817

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 391 28/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Miihiir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§i Adres KARACALI DEPO

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 27.04.2022

Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUC

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal

Tat - Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 117
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 0.8
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Amagli Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

Degerlendirme *
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

U/
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
<S> [0 WHSAS
O
e-Posta:nsalman@elazig bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ W 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLICI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 393 28/04/2022
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESIi ANALIiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
iigi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres ARASTIRMA SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 27.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.6
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 401
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 77
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.1
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiiketim
Degerlendirme Amagli Sulgr Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek)
E B )
KimﬂMUhendiss
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
[?;A] +/ OHsAs
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ W 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

28 w o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 393
Konu : Su Analizi

28/04/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres BAHCELIEVLER CAMI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 27.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal
Tat i Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 487
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 4
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 7.4
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Degerlendirme Amagl Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan(isim-Meslek)
< /
SITAN
-Meslek) A
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr

<S> [o@n OHSAS
S V' aoaiizost

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr1 : 392 28/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESIi ANALIiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhur
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres ARI BUFE
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 27.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500 563
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.2
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 9.6
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilr
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek)
E .
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@
<i:§> TORKAR OHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr W 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

Quality Management System
astificats No: KYS-1817

Say1 : 394
Konu : Su Analizi

28/04/2022

IGME SUYU/KAYNAK SuYu KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindigi Adres

KONTEYNER KENT

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 27.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.4
Koku - Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500 440
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 1.9
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Qise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan

Amagh  Sular Hakkinda Yo6netmelik"
parametreleri bakimindan uygundur.

"Insani Tiiketim

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Sumrt

Mut

v
Cumbhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig bel.tr internet Adresi:
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbel

www.elazig bel.tr
ediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KiSMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

TORKAS
(<2)

IS0 9001:2015 OHSA

18001:2007




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Quality Management System
ertificate No: KYS-1817

T.C.
ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI

oe W o

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :372 26/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 1 NOLU KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda arntimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiiketim
Degerlendirme Amagch  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan (jsim-Meslek)

iyesi i/
Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka Makh. Bilgi igin: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi' Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 '

‘/PHSAs

e-Posta:ckaraboga@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig.bel.tr 8001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TSEN
IS0 8001:2015

T.Co Kalite Yonetim Sistemi
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI el
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii
Say1 :373 26/04/2022
Konu : Su Analizi
iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESIi ANALIZ RAPORU
Génderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
iigi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 5 NOLU KARAGALI GESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat = Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda aritimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiiketim

Amagh Sular Hakkinda Yo6netmelik"
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Servis Sort

Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mah.
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Esra CICEK
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411

WHSAS
V' tacoiizo0r




TSEN

IS0 9001:2015

Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

Quality Management System

ificate No: KYS-1817,
'A Cod:

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :374 26/04/2022
Konu : Su Analizi
IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESIi ANALiZ RAPORU
Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindig Adres 7 NOLU KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tlrbidimetre normal
Koku . Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Degerlendirme Amagh  Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo

parametreleri bakimindan UYGUNDUR,
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(Isim-/I\LA&k)

Muhendis

Elazig Belediyesi igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mah.
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi I¢in: Esra CICEK
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411

+/ OHsAs
¥V asorizony

e-Posta:ekaraboga@e]azig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel. tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediycsi@hsOZ.kep.tr




T4,

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o0 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Quality Management System
ertificate No: KYS-1817

Say1 :375
Konu : Su Analizi

26/04/2022

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindigi Adres

16 NOLU KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/em lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 T’
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 c)* mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens** 100mL 0 ]
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilr
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan

Amagh  Sular Hakkinda Yénetmelik"
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Elazig Belediyesi fgme Suyu Aritma Tesisi

Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 2
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4

Karsiyaka Mah. C
3120 Merkez /ELAZIG
743

"Insani Tiketim
uyarinca EK 2 Tablo

e-Posta:ekamboga@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel. tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelcdiyesi@hsOZ.kep.tr

Bilgi I¢in: Esra CICEK
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411

+/ OHsas
VY iaogiczo0r



TSEN
IS0 8001:2015
Kalite Yonetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o0 w o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :377 26/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SuYu KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihar

Durumu _

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindigi Adres 54 NOLU KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 25.04.2022

Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku - Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
Iletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/I Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
D 10

Kaliform Bakteri
P.aeruginosa**

!!

|

C.Perfringens***
*leme sularinda antimda kullanildiginda bakilr
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizj sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiketim

Degerlendirme Amagli  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Taplo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

an(fsiayxeslek)
; : '!;“ LI.

Elazig Belediyesi fgme Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka Mah,

- g ilgi I¢in: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG i Dilg s 13
3 . No: S :
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 u Kalite Kontro| Servisi Dahili: 14]]
@
le( llj’osta,ekaraboga@elazng.belAtr Internet Adresi:www.elazig bel. tr @ \3"‘113-'2%3

rumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr



T.C.
ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Quality Management System
Certificate No: KYS-1817,

Say1 :379
Konu : Su Analizi

26/04/2022

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUG(
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihiir
Durumu =
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres 67 NOLU KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat » Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan
Amagli  Sular Hakkinda  Yénetmelik"
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Degerlendirme

"Insani Tiiketim
uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mah.
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.lr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr

1SO 9001:2015
ISO 14001:2015

Bilgi I¢in: Esra CICEK
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411

v/ OHsAs
18001:2007




TSEN
1S0 8001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o0 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr :380 26/04/2022

Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres 75 NOLU KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku - Fiziksel normal
Tat b Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/I Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/| Spektrofotometrik
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Qise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmas: veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh  Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Servis Sorumlysu(j im-Meslek)

ya {\/im"w”dis,
| [~
Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Kargtyaka Mah ilgi igi
) ! i Bilgi lgin:
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIC} Su Kalite Kontroll %Ierflllrs]l g;lailip llf lElK
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 .
e-Posta.ekaraboga@elazng.bel.tr internet Adrcsn:www.elazlg.bel.tr 30‘318'53

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediycsi@hsOZ.kep.tr




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi
TS EN 1S0 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr :381 26/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 90 NOLU KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiketim

Degerlendirme Amagli  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan (isim-Meslek)
Servis Soruml -Meslek)

Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka MﬂhQL/ Bilgi igin: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /EL 1G Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ E /gggﬁzeosz

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr




ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

T.C.

20w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

1S0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Quality Management System

TSEN

icate No: KYS-1817
Code:36

Sayr :382
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESIi ANALIZ RAPORU

26/04/2022

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLU&GU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindigi Adres

91 NOLU KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik uS/em lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ' Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Amagl  Sular

Hakkinda  Yénetmelik"

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

uyarinca EK 2 Tablo

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

78
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TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o0 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 378 27/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i Adres 61 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 25.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 27.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagli  Sular Hakkinda Yo6netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

SALMAN Servis_SoruAlu (Isim-Meslek)
. il NEVRI L
( yolog Flliz VL
Su
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23 120 M%ZIG Bilgi igin: Sumru KiSMAN

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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e-Posta:nsalman@elazig bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ {M
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN ISO 9001:2015
Quality Management System
tificate No: KYS-1817

T,
ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 383 27/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES| ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhur
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres 96 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikig Tarihi 27.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Nurdan LMAN SerViS“Sf?g., mlusug En-Meslek) Sunjru”"
Jeoloji
4 R Muh
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez%]jZIG Bilgi igin: Sumru KiSMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
@ 150 9001:2015 |
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ wgg& /30’31826031

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr




TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

2s w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :386 28/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres 99 NOLU KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 27.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ soNug
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagli Sulgr Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
Analizi Ya isi Analizi Yapan(isim-Meslek)

Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mah./é% Bilgi Igin: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /EL G Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1411
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
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TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015
Management System
icate No: KYS-1817
EA Code:36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :384 26/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiz RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-MGhar

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindig Adres 114 NOLU KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 25.04.2022

Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal

Bulanikiik Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 T
Amonyum mg/I ] Spektrofotometrik 0.5 -
Aliminyum ug/l , Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/|l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100° F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/I Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb 10

Kaliform Bakteri m— MembranFilitre
P

.aeruginosa**
Koloni Sayisi(22 C)**

Koloni Sayisi(37 C)* _—
C.Perfringeng***

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakiiir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde baklir

***Suyun yUzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yaplilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayil) Resmi Gazete' de yayimlanan "insanj Tuketim

Degerlendirme Amagli  Sular Hakkinda Y6netmelik" uyarinca EK 2 Taplo
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

:
:'I:

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

[/
Elazig Belediyesi I¢me Suyu Aritma Tesisi Karsiyaka Mj ilgi ici i
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG i e Ic{nf ey T
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TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015

Quality Management System
ertificate No: KYS-1817
EA Code:36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

20 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :385 26/04/2022
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SuYu KONTROL iZLEMESIi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Iigi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindig Adres 124 NOLU KARACGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mlt.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 25.04.2022
Raporun Lab.Cikis Tarihi 26.04.2022
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/| Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilr
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amacli  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo

parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Sumru
Jeoloj sek
Mu

V)
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