5 T.C. ‘ " *
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI ~

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii RSB A
Say1 :976 29/11/2024
Konu : Su Analizi
ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL {ZLEMESI ANALIZ RAPORU

Génderen Kigiflurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindid Adres P3 DEPO
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunehin Lab.Geli Tarihi 28.11.2024
Raporun Lab.Cikig Tarihi 29.11.2024
PARAMETRE BiIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanlik Niu Torbidimetre normal 0.4
Koku - Fizikse! Normal
Tat - Fizikse! Normal
lletkenlik uSicm lletkenlik Olger 2500 543
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.9
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum Lgfl Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 21
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/| Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi{22 C}** mL 0
Koloni Saysi(37 Cy** mL 0
C.Perfringens™" 100mL 0
*|lgme sulannda antimda kullamidifinda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapiian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Degerlendirme Amagl Sular Hakkinda Yénetmelk" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
eslek) Analizi Fapan(him—Meslek)

A

e LT

P

2
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T.C. X
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI 1&

2w e

Su ve Kanalizasyon Miidiirkiigii P

Sayr1 :977 29/11/2024
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESI| ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MODURLOGO
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-M(hiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDORLOGU
Numune Ach SU
Numunenin Alindi§1 Adres KARACALI DEPO
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit,
Ambalaj Sekdi
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 28.11.2024
Raporun Lab.Cikig Tarihi 25.11.2024
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Torbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel Normal
Tat _ Fiziksel Normal
listkenlik pSiem listkenlik Olger 2500 126
pH -log(h} PH Metre 6.59.5 8.1
Amonyum mofl Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum gl Spektrofotometiik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1.2
Sertlik ‘P Spektrofotometrik 0-100°F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mgfl Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Fiitre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL o]
Koloni Sayisi{22 Cy** mL o
Koloni Sayisi(37 Cy*" mL 0
C.Perfringens*™ 100mL 0
*lgme sulaninda antrnda kullaniidiginda bakalir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakibir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarth

ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Degerigndirme Amagh Sular Hakkinda Y&netmelk” uyannca EK 2 Table 1
parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
H
eslek) i _;h@gjef)
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T.C. X
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI 1%

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii T L

Say1 978 29/11/2024
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIiZ RAPORU

Gonderen KisiKurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MODURLOGO
ligi Yazi Tarih ve Sayl
Tutanak tarih ve No-Mith(r
Durumu
Numunanin Sahibi SU VE KANALIZASYON MODURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindifj Adres ABDULLAHPASA DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunénin Lab.Gelig Tarihi 28.11.2024
Raporun Lab.Cikig Tarihi 29.11.2024
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DESER | soNug
Renk Units Fiziksel normal
Bulamkhk Ntu Tiirbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel Normal
Tat - Fiziksel Normal
hetkenlik pSiem lletkenlik Olger 2500 574
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.6
Amonyurm mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pafl Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 22
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Damir mg/| Spektrofotometrik 02 YOK
Arsenk ppb 10
E.coll 100mL Membran Filire 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa*" 100mL 0
Koloni Sayisi{22 Cy** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL [
*lgme sulannda antimda kullaniidiginda bakihr
**Sige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakuiir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi scnucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Toketim
Degerlendirme Amagll Sular Hakkinda Y#netmelk™ uyannca EK 2 Tablo 1
parametraleri bakimindan UYGUNDUR.
Analizi Yapan (isim-Meslek) im-Meslek)
g :
Servis Sorumlusu(il}
Elazip Belediyesi igme Suyu Antma Tesisi Kargiyaka Mah. =, J Bilgi Igin: Esra CICEK
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T.C. ‘ " X
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI -

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii e comh i

Say1 :988 29/11/2024
Konu : Su Analizi

iICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen KigifKurumKurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
llgi Yaz: Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO
Numune Ad Su
Numunenin Alindigji Adres DOGUKENT DEPO
Numunenin Cinsi-Miktan SuU-100-1000 mit,
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 28.11.2024
Raporun Lab.Gikig Tarihi 29.11.2024
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] soNug
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normat 0.8
Koku _ Fiziksel Normal
Tat _ Fiziksel Normal
lletkeniik pSiem iletkeniik Olger 2500 301
pH -log(h) FH Metre 6.5-9.5 7.9
Amonyum mgi Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum poi Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1
Sertlik “F Spekirofotometrik 0-100°F
Klor mg/ Spekirefotometrik 04
Demir mg/} Spekirofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 1}
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)™ mL 0
Koloni Sayis«(37 C)™* mL 0
C.Perfringens*™ 100mL 0
*|gme sulannda antimda kullanildiginda bakihir
**§ige veya kapta satiga sunulmas halinde bakilir
***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayil: Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Toketim
Degeriendirmae Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
’ parametreleri bakimindan UYGUNDUR.
slek) Anaijzt Yapan(lsim-Meslek)
; / ;3‘,[‘ cran YLD
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T.C. X
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI { %
Su ve Kanalizasyon Midiirliigi Hse R it
Say1 980 29/11/2024

Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SuYu KONTROL [ZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen KisiKurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGE
ligi Yazi Tarth ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mahir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDORLOGO
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres KESIKKOPRU DEPO
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 28.11,2024
Raporun Lab.Cikig Tarihi 29.11.2024
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulamiklik Ntu Tlrbidimetre normal 0.5
Koku _ Fiziksel Normal
Tat _ Fiziksel Normmal
lletkenlik uS/em llstkenlik Olger 2500 544
pH -fog{h) PH Metre 6.5-9.5 7.7
Amonyum mg/t Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1.9
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenil ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mt. MembranFilitre 0 0
P.zeruginosa** T00mL 0
Koloni Sayisi(22 C)* mL 0
Koloni Say:si(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*lsme sulannda antimda kullanidiginda bakir
**$ige veya kapla satisa sunulmasi halinde bakilir
"™Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakelir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 saylli Resmi Gazete' de yayimlanan "lnsani Tketim
Deferlendirme Amacli Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan UYGUNDUR,

B

;mslek) Analizi Ygpan(isim-Meslek)
Gt ) TOTREHral i
S ’ ]
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T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

L/*

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigi RS ot i

Sayt 979
Konu : Su Analizi

29/11/2024

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen KigifKurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLGGEH

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutznak tarih ve No-Mthir

Curumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLIEGUD
Numune Adi su

Numunenin Alindi§ Adres

YESILKENT DEPO

Numunenin Cinsi-Miktan

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 28.11.2024

Raporun Lab.Cikig Tarihi 29.11.2024

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulamkhk Ntu Tirbidimetre normal 0.6
Koku _ Fiziksel Normal

Tat _ Fiziksel Normal

lletkenlik pS/iem lletkenlik Olger 2500 436
pH -log(h} PH Metre 5.5-9.5 7.6
Amonyum mg/! Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/t Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 1.7
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100°F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0

Koloni Sayisi{22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL. 0

*lgme sulannda antimda kullanildiginda bakihr
"*$ige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakiir
**Suyun yiizey suyundan ahnmas: veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendime

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelk" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan UYGUNDUR,

Elaz)3 Belediyesi lgme Suyu Antma Tesisi Karstyaka Mah. Bilgi Igin: Esra

Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk, No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG
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T.C. ¥

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI |
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigi TR e i T
Say1 :973 28/11/2024

Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL |ZLEMES| ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi'Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MODURLUOGO
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-MuhGr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLOGD
Numune Ad: SuU
Numunenin Alindifj) Adres 103 NCLU KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit,
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 25.11.2024
Raporun Lab.Cikig Tarihi 26.11.2024
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulamkhik Ntu Tlrbidimetre normal
Koku - Fizikset Noimal
Tat _ Fizikse! Normal
lletkenlik uS/cm lietkenlik Oiger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pa/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'E Spekirofotometrik 0-100°F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi37 Cy** mb 0
C.Perfringens** 100mL 0
*lgme sularinda artimda kullanildiginda bakilir
**$ige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda baklir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimlanan *Insani Toketim

Degerendime Amach Sular Hakkinda Yénetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
Bakteriyolojik parametreteri bakimindan UYGUNDUR.
A
(Isim=Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
b AN .-‘ X
AN i Servis Sorumlusgugisif f
Y ,:; V R ; i
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T.C. &

RN EEEeS s ELAZIG BELEDIYE BASKANLICI |
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii T o i v
Sayr :971 28/11/2024

Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen KisiKurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGD
llgi Yaz) Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Mithtr
Durumuy
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDORLUGO
Numune Ads V)
Numunenin Alindifi Adres 76 NOLU KARAGAL! CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab_Gelig Tarihi 25.11.2024
Raporun Lab.Cikig Tarihi 26.11.2024
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Buianikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fizikse! Normal
Tat _ Fiziksei Normal
lletkentik pS/cm lletkeniik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mgfl Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum Ho/! Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/] Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*lgme sulaninda artimda kullanildiginda bakilir
**Sige vaya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakjlir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Ytnetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
Bakteriyolojik parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

apan(lsim-Meslek)
gral iz

Servis Soxumltgsuchim-Meslek) e
Pl MEVRUZ
S TR ki
i ’;':};" F gy
/£ .
Vi ;
N
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T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI 10&}

Su ve Kanalizasyon Madarligii s oA

Sayr :968 28/11/2024
Konu : Su Analizi

ICME SUYWKAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESI ANALIZ RAPORU

Génderen KisiKurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MODORLOGO
ligi Yaz) Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-MuhUr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi Su
Numunenin Alindigh Adras 2 NOLU KARACAL] GESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 25.11.2024
Raporun Lab.Cikig Tarihi 26.11.2024
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | soNug
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre nomal
Koku _ Fiziksel Normal
Tat _ Fiziksel Normal
lletkenlik pS/icm lietkenlik Slger 2500
pH <log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyumn mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ugll Spektrofotometrik 200
Nitrat ) mgfl Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertiik ‘E Spektrofotometrik 0-100°F
Klor mgi Spektrofotornetrik
Demir mg/t Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.geruginosa™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mbL 0
Kolonhi Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™ 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullamiidiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakiir
***Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "lnsani Tliketim
Degerlendirme Amagll Sular Haklinda Y6netmelik” uyannca EK 2 Tabio 1
Bakteriyolojik parametreleri bakimindan UYGUNDUR.

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)

YILAMZ

AN

' A
Servis Sorumlug(isim-Meslek)
iy NE‘~ : UZ

yibndig

SR gy,

5
Elazig Belediyesi Igme Suyu Aritma Tesisi Kargiyaka Mahl~ Bilgi l¢in: Esra CICEK
Omer Seyfettin Cad. Meyveli Sk. No:9/ 23120 Merkez /ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Postazekaraboga@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.clazig beltr

Kurumsal Elcktronik Posta (KEP)Adresi : elazibelediyesi@hs02.kep tr



