T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
150 9001:2015
Kalite Y8netim Sistem}
TS EN IS0 9001:2018
Masuyarment System
feate Ma: KYS-1817
EA Cate:3t

Say1 : 278
Konu : Su Analizi

02 /04/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mithiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§) Adres

YESILKENT DEPO

Numunenin Cinsi-Miktarn

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Degerlendirme

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 01.04.2020

Raporun Lab.Ctkis Tarihi 02.04.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulanikhik Ntu Turbidimetre normal 0.3

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 675

pH -log(h}) PH Metre 6.5-9.5 7

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK

Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 6.8

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
‘| Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0

P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayis1(37 C)** mlL 0

C.Perfringens™™* 100mL 0

*lgme sularinda aritimda kullanildidinda bakilir

**Jise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Me

slek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merwl@:
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Intemet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

OHSAS
130011200



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi
TS EN IS0 40012015

Say1r : 279
Konu : Su Analizi

02 /04/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALi{Z RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mthir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindifi Adres

KESIKKOPRU DEPO

Numunenin Cinsi-Miktarn

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 01.04.2020
Raporun Lab.Gikig Tarihi 02.04.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikitk Ntu Turbidimetre normal 0.9
Koku ~ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm fletkenlik Olger 2500 547
pH -log(h) PH Metre 6.5-8.5 7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 2.8
Sertlik "F Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda ariimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Ttiketim

Amagh

parametreleri bakimindan uygundur.

Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

L

Analizi Yapan (Isim-Meslek)
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Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig, bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@ !éOHSAS
) s00t;



ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

T.C.

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénotim Sistemi

TS EN IS0 9001:2015

Say1 : 280
Konu : Su Analizi

02 /04/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhtr
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§! Adres

P3 DEPO

Numunenin Cinsi-Miktan

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 01.04.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 02.04.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fizikse! normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 626
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum Hg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 3.2
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sularinda antimda kullanildi§inda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilr

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
uyarinca EK 2 Tablo 1

Amaglh

Sular Hakkinda Ydnetmelik"

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi l¢in: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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D 1S0 14001:2015
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18001:2007



ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

T.C.

ISO 3001:2015
Kalite Yonetim Sistami
TS EN 150 9001:2015

TS EN

Sayr : 281
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

02 /04/2020

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus

SU VE KANALIZASYON MUDURLUOGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-MUhir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§s Adres

KARACALI DEPO

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekii

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 01.04.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 02.04.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER 1 SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu Turbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/em lletkenlik Olger 2500 138
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.6
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.6
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Saysi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullaniidiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakitir
***Suyun yilizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Amagl Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

iISMAN
uksek
endisi

Sum
Jeol

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 MerkéBéXZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

\Amsz\s
Y sovrizont



TS EN
1S0 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN IS0 9001:2015

Kalite Yinetim Sisteml

Quality Managament Systen)

Say1 : 282
Konu : Su Analizi

02 /04/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Ad:

SuU

Numunenin Alindig1 Adres

ARI BUFE

Numunenin Cinsi-Miktan

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 01.04.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 02.04.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.5
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 682
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.6
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 7.7
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.5
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullantldiginda bakitir
**$ige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Ttiketim
Amagh Sular Hakkinda Yo6netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merke:
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr

IG

<
1S0 9001:2015
@ 1SO 1400%:2015

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

‘K)HSAS
18004:2007



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yéinetim Sistemi

TS ENT50 $001:2015
Duwtity M

nagamont
ificate Ne: KYS-1217,
EA Cade:26

Say1 : 285
Konu : Su Analizi

02 /04/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§1 Adres

YUKARI DEMIRTAS CAMII

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Degerlendirme

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Amaglt Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 01.04.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 02.04.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tlrbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/em lletkenlik Olger 2500 540
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik | | 0-500ppb 4.8
Sertlik "F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*lgme sulannda antimda kullaniidiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmas halinde bakilir
**Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Analizi Yapan (Isim-Me

slek)

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad.

No:30 /23120 Merk

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

LAZIG

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsa! Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

< [

150 9001:2015 /OHSAS
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T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 9001:2015
Kalits Yénetim Sistemi
hid E."I 1S0 $001:2015

anagamment Systans
tficate Na: KY3-1817,
EA Cada:38

Sayr : 277
Konu : Su Analizi

02 /04/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§: Adres

ABDULLAHPASA DEPO

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 01.04.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 02.04.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal 0.7
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500 673
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pght Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 7.3
Sertlik 'E Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.5
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

Amagh
parametreleri bakimindan uygundur.

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Sular Hakkinda Yonetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

C
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

OHsAS
ISD 11.001 2015



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

e w00

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
1S0 9001:2015

TS EN 150 9001:2015
Masageait

Kalite Yénetim Sistemi

Say1 : 284
Konu : Su Analizi

02 /04/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU

ligi Yazi Tarih ve Say:

Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindigt Adres

ARASTIRMA SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 01.04.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 02.04.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normat

lletkenlik pS/em lletkenlik Olger 2500 597
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.2
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/t Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spekirofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Saysi(37 Cy** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sulaninda antimda kullan

tidiginda bakilir

**$ige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Amagh

Numune suyun yapilan analizi sonucunda
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "[nsani Tiiketim
Sular Hakkinda Yonetmelik"
parametreleri bakimindan uygundur.

17.02.2005 tarih

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Me

slek)

Cumbhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 Merk%LAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

4 | 150 9003:2015 ]
@ 150 9001:2015 /OHSAS
@ —¥_ 18001:2007



ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

T.C.

ss W oe

TS EN
ISO 5001:2015
Kalite Yinetim Sistemi

TS EN ISO $001:2015
Cuulity Management
eificate No: KYS-1817
EA Code:36

Say1 : 283
Konu : Su Analizi

02 /04/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL [ZLEMESI ANALIZ RAPORU

Goénderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO

ligi Yazt Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Ad:

SU

Numunenin Alindidi Adres

BAHCELIEVLER CAMII

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yé6netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 01.04.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 02.04.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fizikse! normal
Bulanikhk Ntu Tarbidimetre normal 0.8
Koku _ Fiziksel normal
Tat - Fiziksel normal
lletkenlik pS/icm lletkenlik Olger 2500 672
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 5.1
Sertlik “F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mlL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mlL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Analizi Yapan (fsim-Me

slek)

Cumbhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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Bilgi fgin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

ﬁ"SAS
¥ dsonizo01



T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

29 W es

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigit

TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistem|
$ €A 150 $001:2015
Quesiity Manuysmeit Systam
artificrte Ne: KYS-1817
£A Cade:38

wf

Say1 : 262
Konu : Su Analizi

3170372020

ICME SUYUIKAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Mihdr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres 2 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj $ekii
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.03.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.03.2020
-
L PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkentlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/t Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik “E Spektrofotometrik 0-100 * F
Kior mg/t Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
o Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
L; Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*™* 100mL 0
*Igme sularinda antimda kullaniidigtinda bakilir
**Qise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Iinsani Tiiketim
Degerlendirme Amacli Sular Hakkinda Yo6netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi IsiYAHVEYIEK)
' disi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merk€z ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

. 3 lrm%i&%
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
WHSAS
¥ 18001:2007
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
S0 9001:2015
Kalite Yéanetim Sistemi

TSEN 130 3001:2018
Ouulity

amant Systom
tifieate Ne: KYS-1317
EA Code:36

Sayr1 : 263
Konu : Su Analizi

31/03/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Aindi§ Adres

7 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktan

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.03.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 31.03.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | soNug
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0100 F
Klor mg/i Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sulannda antimda kullanildi§inda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Amagli Sular Hakkinda Yénetmelik"

parametreleri bakimindan uygundur.

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 l\%z ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

150 9003:2015 ﬁ"s AS
—¥_18001:2007
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

oo W se

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
1SO 80017:2015
Kalite Yénetim Sistemi
T$ EN 150 9001:2015

Say1 : 264
Konu : Su Analizi

31/03/2020

IGME SUYU/IKAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gonderen KisifKurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Miihar
Durumu

Numunenin Szhibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindig1 Adres

44 NUMARALI KARAGCALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 30.03.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 31.03.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUC
Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkentik pSlem ltetkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum pa/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa*™ 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*leme sularinda antimda kullanildiginda bakiiir
**$ise veya kapta satisa sunulmast halinde bakilir

***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Numune suyun yapilan analizi sonucunda
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yo6netmelik"

parametreleri bakimindan uygundur.

17.02.2005 tarih

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 MerkezVELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelcdiyesi@hsOZ.kep.tr

Bilgi I¢in: Summu KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

R
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V_ fsoaizzons




C,

TSEN
IS0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi

TS EN 150 #001:2015

Ouality Maciugamunt Systam
artificate Na; KYS-18%2,
£A Cartec3f

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 265 31/03/2020

Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mthiir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindig: Adres 61 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.03.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 31.03.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tlrbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normat
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/t Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0

*leme sulaninda antimda kullanildiginda bakihir

**§ise veya kapta satisa sunulmast halinde bakihir

***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimianan "Insani Tiketim

Degerlendirme Amach Sular Hakkinda Yénetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapa;

.as V4

el 74N

ﬂy‘,‘—»'.
O

7
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23 120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin:
_ gi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
<S> [0 V0
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr _*%31812%.0%

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr




C;

TS EN
ISO 9001:2015
Kalite Yénotim Sistemi

TS EN 150 9601:2018

Quality Masiayemwnt Systens
Cortificate ln: KYS-1817,
EA Code:38

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 266 31/03/2020

Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Muhir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SU

Numunenin Alindi§1 Adres 65 NUMARALI KARACALI GESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekii

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.03.2020

Raporun Lab.Gikis Tarihi 31.03.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | sONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikitk Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkentik pS/cm lletkentik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l . Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik "F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor . mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL (0]

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sulaninda arntimda kullanildiginda bakilir

**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir

***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Degerlendirme Amagli Sula?r Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Mcrkz ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> v/ OHsas
é V¥ tsobiizony

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZkep.tr




T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o v oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sisteml
otz

Say1 : 267
Konu : Su Analizi

31/03/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLOGO

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mhir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§! Adres

68 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.03.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.03.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku . Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100°* F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL (]
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antrmda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmas halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagl Sular Hakkinda Yonetmelik® uyaninca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur,

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Servis Sorumlusu(Is:}'m-Meslek)
FllizAEvRyz

Ki

Analizi Yap

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Mcrlggé/ﬂ!é/

Tel: (0424) 248 47 71 Faks; (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbe]ediyesi@hsOZ.kep.tr

<> [

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahil;: 1406-1503

\K)HSAS
¥ ssooviz07 .
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C:

TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistem]

TS EN 150 9601:2015
uity Maugesausit Systsm
ticate

T'Cl
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 268
Konu : Su Analizi

31/03/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mithiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

Su

Numunenin Alindi§1 Adres

75 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar:

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.03.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.03.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUC
Renk Units Fiziksel normal

Bulanikiik Ntu Tarbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkentik uS/cm lletkenlik Olger 2500

PpH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum ya/i Spektrofotometrik 200

Nitrat ma/l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100°F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL (]

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*leme sulaninda arittimda kullanildifinda bakihir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda baktiir

Degerlendirme

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 M&%AZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Ser ke

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@
: " <:> PN iSO Y001:2015 i
e-Posta:nsalman@elazng.bcl.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr 150 140012015 %ﬁﬁﬁg

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediymi@hsOZ.kcp.t.r




T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

20 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN

1SO 9001:2015

Kalits Yénetim Sistemi
TS EN ISG 9001:2015

Munagement
ticate Ne: KYS-1817
EA Core:36

Sayr : 269
Konu : Su Analizi

31/03/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Miihiir

Durumu .. oo T .
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU

Numunenin Ahindi§1 Adres

80 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 30.03.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 31.03.2020

p q‘\\

L PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘B Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

g Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

\  [Kolonisaysi37 )~ mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda aritimda kullanildiinda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Numune suyun yaptlan analizi sonucunda
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur,

17.02.2005 tarih

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Cumbhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23 120 Mg

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elaz

ELAZIG

www.elazig bel.tr
igbelediyesi@hs02.kep.tr

< (£

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 270 31/03/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MODURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarth ve No-Muhiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres 90 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.03.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.03.2020
=
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkentlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/! Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
= Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
. Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yaptlan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
)
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi
M,“,hn»ﬁr'h:‘-
im-Meslek)
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merk AZIG Bilgi [¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ M ﬁ 13331?3%081

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 @ 271 31/03/2020

Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MODURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUG(
Numune Adi SuU
Numunenin Alindig1 Adres 92 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 30.03.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.03.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/icm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/i Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/| Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullaniidiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmas; veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh  Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Cumbhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ETAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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Say1 : 272 31/03/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres 94 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 30.03.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.03.2020
It

b PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tlrbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0

a Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

“ Koloni Sayisi(37 C)= mL )

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sulannda antimda kullanildi§inda bakiiir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
“**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesij durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Degeriendirme Amach Sulefr Hakkinda Yénetmelik” uyarinca EK 2 Tabio 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizj

Muhendis)

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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Say1 : 273
Konu : Su Analizi

31/03/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDORLUGU
figi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindig1 Adres 98 NUMARALI KARACAL!I CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.03.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.03.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | sonug
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikitk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum g/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 Cy** mlL 6]

[ C.Perfringens* 100mL 0
*leme sularinda aritimda kullanildiginda bakilir
“*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yUzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune Suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagh  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur,

Degerlendirme

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 274 31/03/2020

Konu : Su Analizi

iICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Mithir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§t Adres 140 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 milt.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 30.03.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.03.2020

@ PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal ‘
Bulanikhik Ntu Ttrbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkentik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik “F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

e, Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

L Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sufarinda antimda kullamildiginda bakilir
**$ige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakihir

Numune suyun yapiian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Titketim
Degerlendirme Amagh  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyaninca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

)
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