T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 9001:2015
Kalite Yanotim Sistomi
T3 EN ISC 9001:2015

Say1 : 513
Konu : Su Analizi

04 /06/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES| ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-MGhur
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindigr Adres

ABDULLAHPASA DEPO

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 03.06.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 04.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500 688
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 15.5
Sertlik 'E Spektrofotometrik 0-100 ' F
Kior mg/i Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Fiitre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Fifitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mlL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sulaninda aritimda kullamildi§inda bakilir
**§ige veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilr
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Amagl Sular Hakkinda Yénetmelik” uyarninca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Analizi Yap

Ki

-

z J

]
Ghendis;
Kontrol Servis Sorumiys;

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazi

cl.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Summu KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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TS EN

1S0 9001:2015

Kalite Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

anuyement
mstiflcate Mo: KYS-1217,
EA Code:36

Say1 : 514 04 /06/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayt

Tutanak tarih ve No-Muhiir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SU

Numunenin Alindi§i Adres YESILKENT DEPO

Numunenin Cinsi-Miktan | SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli - )

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 03.06.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi | |04.06.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

Iletkenlik pS/em letkenlik Olger 2500 B 681
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pgh Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/t Spektrofotometrik 0-500ppb 9.2
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 * F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir | mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 g
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayist(22 C)** mL g

Koloni Sayist(37 C)** mL 0

C.Perfringens™* 100mL

*lcme sulaninda antimda kullaniidiginda bakilir
*Sige veya kapta satiga sunuimast halinde bakilir

- ; o
~*gyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi duruml{nfia bakil ;
Numune suyun yapilan analizi sonucunada

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan
Amagh Sutar Hakkinda Yonetmellk® uyari
parametreleri bakimindan uygundur.

17.02.2005 tarih
*Insani Tuketim
nca EK 2 Tablo 1

Degerlendirme

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Bilgi igin: Sumnu KISMAN

Cumburiyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Mericez ELAZIG Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743 w%» :;:::‘;’;;.2:;‘55 %‘1‘?%051
it ig.bel.tr 2 001:2
; ig.beltr Intemnet Adresi:www.elazig. 3 { } 150 14001:2015 J
eiﬁiﬁﬁ%ﬁt@:ﬁ\fﬁﬁa (KEP)Adresi 3 elazigbcledlyem@hsoz.kep.tr
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TS EN
(S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
T3 EN 130 $001:2018

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o8 W oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 512 04 /06/2020

Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§: Adres KESIKKOPRU DEPO
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 03.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 04.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 522
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum na/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 16.8
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ige veya kapta satiga sunulmas: halinde bakitir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amaglt Sular Hakkinda Yoénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Servis Sorumlu
Fili

Su Kalite Kontrol Servis Sofumlust.

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<5 [roen V0
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr M
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr




TS EN
150 9001:2015
Kalite Yanotim Sistemi

T8 €N I50 $001:2015
Qusulity Manayomwat Systvn

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

28 v on

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 515 04 /06/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutdnak tarih ve No-Muihir
Durumu -
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§) Adres P3 DEPO
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 03.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 04.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikltk Ntu Turbidimetre normal 0.6
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkentik uS/cm lletkenlik Olger 2500 619
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.9
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum yo/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 13.2
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa*™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda arttimda kullanildi§inda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagli Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek)
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
A
e-Posta:nsalman@elazig bel.tr Internet Adresi:www,elazig.bel.tr @ "S: 121?1:22{:155 __A?L%A%S_,

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénotim Sistemi

TS EN 150 9001:2013
ity Maneyemont Systom
titicats No: KYS-1312,

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

oe v o

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayt : 516 04 /06/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDORLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say:
Tutanak tarih ve No-Muh{ir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigt Adres KARACAL! DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 03.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 04.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
llstkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 143
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 6.1
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildi§inda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sula_r Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek)
Su ISMAN
Je aKSek
ndisi
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@ .
<T8> [roda +/0HsAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Intemet Adresi:www.elazig.bel.tr L_Qj W 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistem]
75 £ 150 $001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 498 03 /06/2020
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numurienin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 52 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 02.06.2020
Raporun Lab.Gikig Tarihi 03.06.2020
=y PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [SONUC
‘.; Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
. Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100°F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
A8 C.Perfringens*** 100mL 0
b *lgme sulannda antimda kuflanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmast halinde bakilir
***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagch Sular Hakkinda Y&netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
1
ifYapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
1z
uhendis eSIek_) Nurdan $A
ontrol Servis Sorunmuy !
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontro! Servisi Dahili: 1406-1503
K0
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr g l:-‘i‘o 19:3(:1?2‘2155 ___/_9 §_t|;'p .ﬁz%g.

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015
EA Cadendtl

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o0 v os

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 499 03 /06/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES| ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGUO
ligi Yazi Tarih ve Say:
Tutanak tarih ve No-Mthar
Durumu n
Nuniunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi - | SU
Numunenin Alindi§i Adres 59 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Geli Tarihi | 02.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ) ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/i Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0]
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulannda antimda kullaniidiginda bakilir
“*$ise veya kapta satiga sunulmas! halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan “[nsani Tuketim
Degerlendirme Amagl Sulgr Hakkinda Yé&netmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur,
Analizi Yapan(isim-Meslek)
Servis éﬁrumlu\silﬁisim-Meslek) Nurdan SA
Ki 18 - i
Kontrol Servis Sorumiye
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZICG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-] 503
L.
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig bel.tr @ e I'S?:L?J?‘hz?(:‘; /3533:’}931

Ktrumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : clazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o8 w o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
SO 6001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN 150 9001:2015
Quulity Managemant

Sayr : 500
Konu : Su Analizi

03 /06/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL [ZLEMESi ANALIZ RAPORU

Goiideren KisifKurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihur
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§: Adres 61 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 02.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tlrbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/i Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik "F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometiik
Demir mg/ Spektrofotonetrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Fiitre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sularinda antimda kullanildi§inda bakihir
**Qise veya kapta satisa sunulmas: halinde bakilir
***Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "[nsani Tiiketim

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik"

parametreleri bakimindan uygundur.

uyaninca EK 2 Tablo 1

Analizi YApan (Isim-Meslek)

Analizi Yapan(lsim-Meslek)

gk Nurdan S
e . j

Kontrol Servis 3

BiyHog

Cumhuriyet Mah. Maiatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig bel.tr Internet Adresi:
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : e}

www.elazig, bel tr
azigbelediyesi@hs02.kep.tr

@ !ro;gmﬂ

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

T.C.

TS EN

IS0 §001:2015

Kalite Yénetim Sistemi
TS €N ISC 9001:2015

Quadity Munagamuet Systens
e Ne: KYS-1817
EA Code:38

Say1 : 501
Konu : Su Analizi

03 /06/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulusg

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mahar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindigi Adres

71 _NUMARALT KARAGALI GESMES]

Numunenin Cinsi-Miktar)

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 02.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu TUrbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkentik uS/cm lietkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mgl/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/! Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100°F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 Cy** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildi§inda bakilir
""ise veya kapta satisa sunuimas: halinde bakihir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Amach Sular Hakkinda Yénetmelik"

parametreleri bakimindan uygundur.

uyarinca EK 2 Tablo 1

trol Servié Soruni

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA

.
Ur

Cumbhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elaz

www.elazig. bel.tr
igbelediyesi@hsOZ.kep.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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TS EN

1SO 9001:2015

Kalite Yénetim Sistemi
TS EN IS0 $001:2015

Quulity Munugonsat Syatem

licate Nz KYS-1317,

£A Code:36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o8 W eo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigit

Say1 : 502 03 /06/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu .
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres 79 NUMARALI KARAGCALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Armbalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 02.06.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger | 2500
pH -log(h) | PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum g/l Spektrofotometrik 200
Nitrat . mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik "E Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mbL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda anittmda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagli Sula_r Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizt Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
eral
va Milhend]si Nurdan SA
|
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
.-
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig,bel.tr @ % l;s; :131?’3?12 ./. _351%%3

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr
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TS EN
1S0 8001:2015
Kalite Yénotim Sistemi
TS EN ISC $001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 503
Konu : Su Analizi

03 /06/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Muhiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindig1 Adres

85 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktan

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 02.06.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER J SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat , mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik “F Spektrofotometrik 0-100°F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0]
*igme sularinda anitimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yilizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bak:lir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA

1
SuK

Cumbhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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TSEN
IS0 9001:2015
Kalits Yénetim Sistemi
TS €N 150 $001:2015

i i 33
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 504
Konu : Su Analizi

03 /06/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayt
Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i Adres 88 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 02.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ sonug
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhik Ntu Turbidimetre normal
Koku - Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Serfiik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/i Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sularinda antimda kullanildiginda bakihr
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde baktlir
***Suyun ylzey suyundan alitnmasi veya etkilenmesi durumunda bakihir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amacl  Sular Hakkinda Yoénetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(lsim-Meslek)
Servis Sorumlusu(isim-Meslek) Nurdan SA
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
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Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



(,w'

L\

TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Ydnetim Sistemi
T3 EN ISO 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDiYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 505
Konu : Su Analizi

03 /06/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Degerlendirme

Génderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mithur
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi_ SuU
Numunenin Alindi§i Adres 89 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 02.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIV YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lietkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat, --- mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kultanildifinda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmas halinde bakilir
**Suyun ylzey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Amagli Sular Hakkinda Yénetmelik® uyarnca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Ya v]

(Isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan/SA

lusu(isim-Meslek)
RU

.

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> o OHSA.
2 180017200

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr




TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Y&unotim Sistemi
TS EN 150 $001:2015
Quulity ot

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliizii

Sayr : 506
03 /06/2
Konu : Su Analizi 6/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO

llgi Yazi Tarih ve Say:

Tutanak tarih ve No-Mihar

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§1 Adres 90 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 02.06.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG

=~ Renk Units Fiziksel normal

&V Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb

et lSErik™T ‘F | Spektrofotometrik 0-100 ' F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0

P.aeruginosa™ 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayist(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunulmas halinde bakilir

**Suyun yizey suyundan alinmas! veya etkilenmesi durumunda bakilir :
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tiketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelk" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

@

Degerlendirme

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Meslek) Nurdan SAL

(7. 9

Kimy

Su Kalite X0 ol Servis Sofu

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<> [roB OHSAS
WV Ssooiizobr

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

¢-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr
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TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yéinetim Sistoml

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

. w

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr1 : 507 03 /06/2020

Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

[ @;

Génderen Kisi/Kurun/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres 93 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktarn SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 02.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lietkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum Hg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*leme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Titketim
Amagch Sular Hakkinda Yénetmelkk" uyarinca EK 2 Tablo 1

di
Degerlendirme parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Servis Sorumlusu(isim-Meslek)
Fik VBYZ y
&S|

Kontro! Servis Sorumiust

Nurdan SA
Bi

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

w?'n JOHSAS
@ WV 1a001:2007

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig,bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o W

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigit

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
TS ENISO 9001:2015

Say1 : 508
Konu : Su Analizi

03 /06/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mahir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGUO

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§ Adres

98 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktan

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Degerlendirme

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 02.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aerugihosa** 100mL 0
Koloni Say:si(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens** 100mL 0
*lcme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi véya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim

Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Servi’s: _S_oruml\t;su(Isim-Meslek) Nurdan SA

) g

%5
Kontro! Servis 5. e

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KE

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
<S> !o%g +/ OHsas
@ ¥ 18001:2007
P)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TSEN

1S0 9001:2015

Kalite Yanotim Sistemi

TS EN 150 %001:2015
Ma it Syatom

wiificate Na: KYS-1817
EA Code:36

TQC.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 509 03 /06/2020
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mhir
Durumu .
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Aindigi Adres 101 NUMARALI KARAGCALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 02.06.2020
Raporun Lab.Gikig Tarihi 03.06.2020
~ PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | sonug
. Renk Units Fiziksel normal
i Bulanikhik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertiik ' Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
c C.Perfringens*** 100mL 0 4
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**Qise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmas! veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagli Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
apan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
al YiLDIZ
Nurdan S
Cumbhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
<> ITQE‘W} /" 0ls
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ IS0 14001:2015 | 18001: 2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



TS EN
150 8061:2015
Kilite Yénetim Sistemi
T8 EN 150 $001:2015
Cuwlity o™

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 510 03 /06/2020

Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

-

)

Gdnderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Miihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindig: Adres 104 NUMARALI KARAGCALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 02.06.2020
Raporun Lab.Gikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku - Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/i Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Ttiketim
Degerlendirme Amagcl Sula}r Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA
EVRYZ «/ Bij

Su e Kontro! Servis Seyiam

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad.

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr

No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<5 [rofend ﬁusAs
(<) 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
)

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o w e

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 511
Konu : Su Analizi

03 /06/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES| ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MODURLUGU
ligi Yaz: Tarih ve Say .
Tutanak tarih ve No-MihGr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Ad SuU
Numunenin Alindi§: Adres 156 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 02.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 03.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum g/l Spektrofotometrik 200
Nitrat | mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik “F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mgl/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*l¢me sularinda arntimda kullanildi§inda bakilir
**$ige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan “"Insani Tiiketim

Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yd&netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
i Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Servis S.orumlusu(lsun-Meslek) Nurdan SA N
Fitiz NEVRIKZ j s
Ki e ’
Su ontrol Servis §
Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumria KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
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TS EN
1SO 9001:2015
Kafits Yinetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o8 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 520 04 /06/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mahir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindifji Adres ARASTIRMA SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 03.06.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 04.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tarbidimetre normal 0.5
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lietkenlik Olger 2500 602
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 6.6
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kalifotm Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa*" 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullamildiginda bakilir
**Sige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimianan "Insani Titketim
Degerlendirme Amagh Sula}r Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yap
Su ISMAN ,
Je kSek Servis Sorumlusu(isim-Meslek)
I
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
o , : <TE> |romw +/ OHSAS
¢-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ W 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yinetim Sistemi
TS EN IS0 $001:2015

29 w o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

artificwte N KYS.1817,
EA Cade:18

Say1 : 517
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESI ANALIZ RAPORU

04 /06/2020

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi1 Tarih ve Say:

Tutanak tarih ve No-Miihlr
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§: Adres

YUKARI DEMIRTAS CAMII

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 03.06.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 04.06.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.2
Koku ~ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 517
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.9
Amonyum mg/ Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum wa/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 8.1
Sertlik ' Spektrofotometrik 0-100 " F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiinda bakikir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
~*Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tuketim

Amagl Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Ki ndis

Su KafesKontrol Servis Snriim

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig. bel.tr

< [

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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TS EN

150 90D1:2015

Kafite Y&netim Sistemi
TS ENISO $001:2015

Quelity Manugement tom

rtificese No; XYS-1317,
EA Cade:28

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

e W oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 518 04 /06/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gdnderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres AR| BUFE
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 03.06.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 04.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu Turbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/em lletkenlik Olger 2500 686
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.8
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/i Spektrofotometrik 0-500ppb 12.2
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/| Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satisa sunulmasi halinde baklir
***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amaglt Sular Hakkinda Y®netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan i(Isim-Meslek) )
Servis Sorumlusu(lsim-Meslek) " .
Ki
Su Kontrol Servis Sorqume
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Konttol Servisi Dahili: 1406-1503
’ro?mﬂ ﬁHSAS
e-Posta:nsalman@elazig bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ ¥ 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

1S EN
1S0 90D1:2015
Kalite Yénetin Sistomi
TS EN 150 $001:2018

Say1 : 519
Konu : Su Analizi

04 /06/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§1 Adres

BAHCELIEVLER CAMII

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Degerlendirme

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tketim

parametreleri bakimindan uygundur.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 03.06.2020
Raporun Lab.Gikig Tarihi 04.06.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tiurbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 676
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.9
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum yg/i Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 11.8
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0 .
C.Perfringens*** 100mL 0
*l¢me sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarninca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Me

slek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad.

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KE!

No:30 /23120 Merkez ELAZIG

@
TORRAR

@

&>

P)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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