TS EN
1SO 9001:2015
Kalite Yanotim Sistemi
T8 EN 130 $001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 82 24/01/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL [ZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO
Numune Ad SU
Numunenin Alindigi Adres KARAGCALI DEPO
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 22.01.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 23.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu Turbidimetre normal 0.5
Koku _ Fiziksel norma!
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 135
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200 3.8
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik "F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*l¢me sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda baktlir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analj ;4: pan(lsim-Meslek)
Sl e I'YILDI
Ki ‘%%(isi Servis Sorumlusy(isim-Meslek) Viihendisi
Nurda MAN
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
i
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ '?‘?'33(:1:22?155 _*1_0.1.‘2_‘29.1105‘I S_»AS

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 8001:2015
Kalite Yinetim Sistemi
TS EN 150 3001:2015

Svstem
tificate Ne: KYS-1817,
EA Codec28

Say1 : 80
Konu : Su Analizi

24/01/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§: Adres KESIKKOPRU SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 22.01.2020
Raporun Lab.GCikis Tarihi 23.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | soNuG
Renk Units Fiziksel normal
Bulantklik Ntu Tlrbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 652
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.3
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa*™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakihir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Amacgh Sular Hakkinda Yonetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

sra

Ki endisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Meral YILDIZ

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o0 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalito Yinotim Sistemi

T3 EN 150 $001:2013
Quaiity M

Lansgomont
tificate Na: KYS-1817,

Say1 : 85
Konu : Su Analizi

24/01/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALI{Z RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say:

Tutanak tarih ve No-Mithiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§i Adres

YUKARI DEMIRTAS CAMI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 22.01.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 23.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.1
Koku _ Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 519
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 71
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pgfl Spektrofotometrik 200 6
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100°F
Kior mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)*™ mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Qise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakthr
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Nurd

Servis Sorumlusu(isim-Meslek)

MAN

g

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Nurdan SALMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<> [

OHSAS
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TS EN
ISO 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN IS0 $003:2015

Kalite Yénotim Sisteml

Say1 : 79 24/01/2020
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUOGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres YESILKENT SU DEPOSU
Numunenin Cinsi-Miktar: SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 22.01.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 23.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tarbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 689
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 11.4
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mgl/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/l Spektrofotometrik
Arsenik ppb 10 Yok
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*igme sulaninda aritimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Degerlendirme Amagli Sula'lr Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek)
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
rofgms +/ OHsas
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ W 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
1S0 9001:2015

Kalite Yénotim Sistomi

TS EN IS0 $001:2015

Say1 : 78
Konu : Su Analizi

24/01/2020

iGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

llgi Yazi Tarih ve Say:

Tutanak tarih ve No-Muhtir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§1 Adres

ABDULLAHPASA SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 22.01.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 23.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik pS/em lletkenlik Olger 2500 631
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 7.1
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik

Arsenik ppb 10 Yok
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 Cy** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda aritimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Numune suyun yapilan analizi sonucunda
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Titketim

Amagh

Sular Hakkinda Y&netmelik"

parametreleri bakimindan uygundur.

17.02.2005 tarih

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig,bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

&

Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

T.C.

TS EN
1S0 9001:2015
Kalits Yénetim Sistomi
T8 EN 150 $001:2015
Quulity Maneysmwnt

Say1 : 83
Konu : Su Analizi

24/01/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§) Adres

ARI BUFE

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 22.01.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 23.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUC

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 634
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200 6.6
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**Qige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Numune suyun yapilan analizi sonucunda
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amaglh

Sular Hakkinda Y&netmelik"

parametreleri bakimindan uygundur.

17.02.2005 tarih

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Servis Sorumlus
Nur

Analizi YApan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektrgrjik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi I¢in: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S}> 1S 90012015 OHSAS
@ ¥ 18001:2007




TG,

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN
1S0 9001:2015
Kafite Yénotim Sistemi

TS EN 150 $001:2015

System

Hicate No: KYS-1317
£8 Coe:38

Say1 : 8l

Konu : Su Analizi

24/01/2020

IGME SUYUIKAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-MGhtr

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindifii Adres BAHGELIEVLER CAMI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 22.01.2020

Raporun Lab.Gikis Tarihi 23.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ sonug

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal 0.5
Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lietkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 663
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum Ko/l Spektrofotometrik 200 6.4
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 ' F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

“**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Amagl

Numune suyun yapilan analizi sonucunda
ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Sular Hakkinda Yd&netmelik"
parametreleri bakimindan uygundur.

17.02.2005 tarih

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

ra

K
ehdisi

va Mijhendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : clazigbelediyesi@hs02.kep.tr

<
TORKAS
@

Bilgi [¢in: Nurdan SALMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili; 1406-1503

ﬁusp\s
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 90601:2015
Kalite Yonetim Sistemi

TS EN IS0 $001:2015
Quality Mansgement Syatuin
Cortificate Ne: KYS-1217,
EA Coda:3

Say1 : 81
Konu : Su Analizi

249/01/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGH

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mtthur

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§t Adres P3 SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktart SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 22.01.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 23.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | sonug

Renk Units Fiziksel normal

Bulanikhk Ntu Tlrbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500 598
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.0
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 7.0
Sertlik ' Spektrofotometrik 0-100°F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik

Arsenik ppb 10 Yok
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*l¢me sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ige veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir

***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda baki!ir

Degerlendirme

Numune suyun yapilan analizi sonucunda
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amach Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

17.02.2005 tarih

Analizi Yapan (isim-Meslek)

ra Gi

m isi

Analizi Ygpan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:wwwelazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

@ ,10;%&%

Bilgi Igin: Nurdan SALMAN

‘ﬁms.as
¥ tsooizor
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T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o8 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigit

TS EN
IS0 9001:2015
Kafite Yiinetim Sistomi

TS EN 150 9001:2015
Qustity

tificate Moz KYS-1817
£A Code:36

Say1 : 86
Konu : Su Analizi

24/01/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-MGhir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§i Adres

ARASTIRMA SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktan

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 22.01.2020
Raporun Lab.Gtkig Tarihi 23.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkeniik Olger 2500 600
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.2
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200 6.2
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Jise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik"
parametreleri bakimindan uygundur.

uyannca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

E i
Ki uhendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi I¢in: Nurdan SALMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

AW 10 5001:2015 )
® 150 9001:2015 ﬁHSAS
@ —¥__18001:2007
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

20 W ve

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TSEN

1S0 9001:2015
Kalite Yonetim Sistomi

T8 EN 1SO 9001:2018

Say1 : 62
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

24/01/2020

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhur

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§: Adres 2 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi  { 20.01.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 21.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulamklik Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkentik Olcer 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0

Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0

P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayist(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiinda bakihr

**Sige veya kapta satiga sunulmast halinde bakihir

***Suyun yiizey suyundan alinmas: veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Degerlendirme Amagli Sula_r Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

uhén

isi

Servis Sorumlusu(jsim-Meslek)

imya Mihendisi

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi lgin: Esra CICEK
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@ I IR0 5001:2015 /

raRKAN OHSAS
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig bel.tr [_@‘j [ECEITTIEETIES ¥ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

*
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistom}
T5 EN 150 $001:2015
Quality Bznagemaent System

Lertificate No; XYS-1817,
EA Coda:d6

Say1 : 63
Konu : Su Analizi

24/01/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL [ZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§! Adres

5 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar:

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020
Raporun Lab.Gikig Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fizikse! normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/! Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Kior mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranfFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulannda antimda kullanildifinda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tiiketim

Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

ra Gl

Ki didi

Servis Sorumlus

MAN

Analizi

jsim-Meslek)

an(isim-Meslek)

o

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

< : ::> TORIKAT
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig. bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Esra CICEK

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
‘ﬁms;\s
180012007



TS EN
IS0 8001:2015
T- C. Kalite Yénetim Sistomj

TS EN ISO 9001:201%

.

e YT

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI e
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii 0
Say1 : 64 24/01/2020
Konu : Su Analizi
ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESI ANALiZ RAPORU
Goénderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhur
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Ad SuU
Numunenin Alindi§i Adres 50 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020
Raporun Lab.Ctkig Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat — Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/i Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
“*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yaptilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Titketim

Amagli

parametreleri bakimindan uygundur.

Sular Hakkinda Yo6netmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43
@
<::§> TORKAX]
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig.bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi l¢in: Esra GICEK

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
+/ OHsAS
18001:2007

150 14001:2015
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN

IS0 8001:2015

Kalite Yénetim Sistemi

T3 EN ISD 8001:2015

Quality Managsmant System
ertificate

Ho< KYS-1817,
EA Codeo:28

Say1 :65
Konu : Su Analizi

24/01/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Génderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

lIgi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§) Adres

61 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Degerlendirme

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 21.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | sonug

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Tlrbidimetre normal

Koku _ Fizikse! normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik pS/em lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum polt Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100°F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/! Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0

Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0

P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mbL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir

**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

**Suyun yiizey suyundan alinmasti veya etkilenmesi durumunda bakilir 3
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagl Sular Hakkinda Yonetmelik® uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

ra
Kim thendisi

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

'< i ::> TORKA
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig bel.tr @

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi I¢in: Esra CICEK

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

150 14001:2015

3( OHSAS
1:2007
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
1S0 8001:2015

Kalita Yénetim Sistemi

T3 EN 150 9001:201%
Manags

cato No; KYS-1817,
Todo:36

Say1 :66
Konu : Su Analizi

24/01/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Génderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yaz! Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mtihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindigt Adres

62 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020
Raporun Lab.Gtkig Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm {letkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/!l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Y&netmelik® uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (lsim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743

e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig.bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

C @
TORKAK]
@

Bilgi I¢in: Esra CICEK
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

‘ﬁ)HSAs
¥...18001:2007
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TS EN

iSO 8001:2015

Kalite Yénetim Sistemi

TS EN IS0 9001:201%
Mae

Gaatity Mansgamant
Certificats No: KVS-1812
EA Cods:38

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o0 s o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :67 24/01/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihtr

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§t Adres 88 NUMARALI KARAGCALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020

Raporun Lab.Gikis Tarihi 21.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum yg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 ‘' F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 Cy** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani TUketim
Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1

Degerlendirme :
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek) apan(isim-Meslek)

fa Cj . meral YIL D1z

im ndii \ hendisi
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Esra CICEK
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

/OHsAS
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig.bel.tr <@ ¥ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yanatim Sistomi
T3 EN ISD 9901:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :68 . 24/01/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§: Adres 92 NUMARAL!I KARAGCALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020
Raporun Lab.Ctkig Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUC
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum uall Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)™ mL 0
C.Perfringens*™* 100mL 0
*icme sularninda antimda kullaniidi§inda bakilir
**Sige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "[nsani Tiketim
Degerlendirme Amagli Sula_r Hakkinda Yonetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Ya (Isim-Meslek) i Yapan(isim-Meslek)
Es J 1Z
A Mihendisi Uhenplisi
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Esra CICEK
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

OHSAS
W teootizent

¢-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



R e

TS EN
IS0 9001:2015
Kalita Yanetim Sistemi
T8 EN IS0 8301:2018
Qualtty Managament Syste
Certificata No: KYS-1812,
EA Code:26

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :69 24/01/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mihtr

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU

Numune Adi SU

Numunenin Alindigi Adres 98 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 20.01.2020

Raporun Lab.Gikig Tarihi 21.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/ecm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayis1(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakihr
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amacgh Sular Hakkinda Yoénetmelik® uyarinca EK 2 Tablo 1

Degerlendirme ’
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan_(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi Igin: Esra CICEK
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
<S> j%} v/ 0HsAs
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig.bel.tr @ ¥ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirligii

24/01/2020

Say1 :70
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGUO
lIgi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhtr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindig: Adres 101 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekii
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020
Raporun Lab.Cikisg Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkentik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum po/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullaniidiginda bakilir
**Sige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
- Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimianan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sula'r Hakkinda Yo&netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek) aljgi Yapan(isim-Meslek)

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi Igin: Esra CICEK
. Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
<S> 170.‘?:” ﬁHSAs
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig bel.tr @ Y. 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :71 24/01/2020
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Miihtr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres 104 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020
Raporun Lab.Ctkig Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/! Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ' Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa*™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*™** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakihr
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

izif Y apan(isim-Meslek)

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

E
' Ghandisi Servis Sorumlusu(igim-Meslek)
Nu LMAN
g
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Esra CICEK
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :72 24/01/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mhir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§i Adres 105 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 20.01.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat . Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/i Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiinda bakilir
**$ige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

Degerlendirme :
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analjzi

apan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Esra CICEK
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :73
Konu : Su Analizi

24/01/2020

iGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen KigifKurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres 107 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 milt.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER J SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik MS/em lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Qise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yaptlan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yé&netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi [Y apan(Isim-Meslek)

=5 ¥ - Servis Sorumlusu(isim-Meslek)
Uhendisi’ -

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi Igin: Esra GICEK
___________ Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
]mf?;m ﬁHSAS
e-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig bel.tr @ _¥_ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :74 24/01/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESIi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mahir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§1 Adres 115 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 20.01.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 21.01.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/i Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100 " F
Kior mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™™* 100mL 0

*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakihir
**Sige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Amaglt Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

Degerlendirme .
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi [gin: Esra CICEK
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :75 24/01/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindig: Adres 124 NUMARAL! KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 20.01.2020
Raporun Lab.Gikig Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkentik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'E Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mgl/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lcme sulaninda antimda kullanildi§inda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Degerlendirme Amaglh Sulafr Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) AnalizifYapan(isim-Meslek)
Servis Sorumlusu(isim-Meslek)
! g
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Esra CICEK
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<:> - OHSAS
TORK.
¢-Posta:ekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig bel.tr @ _W_18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



[T .

- 44 dua oa

——n oy -,

e

TS EN
IS0 8001:2015
Kalite Yénatim Sistomi

T8 EN IS0 9001:2015

Quality Managsment Systam

Certificate Nox X¥S-1817,
EA Code:3s

TIC'
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :76 24/01/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayt
Tutanak tarih ve No-Mahor
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 146 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 20.01.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 21.01.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulantkhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH ~log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda anttimda kullanildiginda bakilir
**$ige veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.20065 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Ttketim
Degerlendirme Amagli Sular Hakkinda Yo6netmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek) sim-Meslek)
Esr&gl -
i i Servis Sorumlusu(isim-Meslek) Kifnya Mahendis
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Esra CICEK
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@ @‘“;% | 150 9001:2015 | /OHSAS
e-Postazekaraboga@elazig.bel.trinternetAdresi:www.elazig bel.tr & Y__18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



