ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirligii

i

os W oo

150 9001:2015

Kafite Yénetim Sistemi
TS ER 150 8008:2015
System

TS EN

Sayr : 154 28/02/2020
Konu : Su Analizi
iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL [ZLEMESi ANALIZ RAPORU
Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUODURLUGO
ligi Yaz! Tarih ve Say! .
Tutanak tarih ve No-Mahr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Ad! SuU
Numunenin Alindii Adres ABDULLAHPASA DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 27.02.2020
| Raporun Lab.Gikis Tarihi 28.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 638
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7
Amonyum mg/! Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 5.5
Sertlk ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mgll Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10 t
100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** l 100mL 0
Koloni Sayist(22 C)** mL 0 ]
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0 r
C.Perfringens™* 100mL 0
*lgme sulannda antimda kullaniidiginda bakilir
*Sige veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilir
*=Suyun ylzey suyundan alinmas! veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

Kimva Mihendisi

ve 25730 sayill Resmi Gazete' deya
Amagl Sular Hakkinda Y®netmelik"
parametreleri baki

mindan uygundur.

yimlanan

“Insani Tuketim
uyaninca EK 2 Tablo 1

Servis Soru lusu

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA

i1t taine Meral YIL.DIZ




TSEN

1S0 9001:2015

Kalits Yénetim Sistem]

T8 EN 1SD 90012015
L3

TC:
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :155 28/02/2020

Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

igi Yaz! Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mithiir
Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres YESILKENT DEPO

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 27.02.2020

Raporun Lab.Gikig Tarihi 28.02.2020 |
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulanikhik Ntu Tirbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel Normal

Tat _ Fiziksel Normal

lletkenlik uSicm Jletkentik Olger 2500 675
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 71
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 5.5
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100"F

Kior mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/t Speklrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb

*lgme sularinda antimda kullaniidiginda bakilir
**Sige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir

w*Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakulir
Numune suyun yapiian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan "[nsani Tiketim
Amagh Sular Hakkinda yYénetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Mesiek)

Nurdan SAL
Ry,

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Nurdan SALMAN

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
<S> [l OHSAS
W__18001:2007

¢-Posta:nsalman@elazi g.bel.trlntemelAdresi:www,elazig.pel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesx@hsoz.kep.tr

Shomam 2att @



TS EN
SO 9001:2015
Kalite Yénotim Sistemi
TS EN (50 9001:2015
Systens

T.C.
ELAZIC BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigi

Nz KYS-1812,
A Code:36

Say1 : 157 28/02/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
llgi Yaz: Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUODURLUGU
Numune Adl SuU
‘Enunenin Alindigi Adres | P3 DEPO
Numunenin Cinsi-Miktart SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Geli Tarihi L27_.()2.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.02.2020

‘ PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER SONUG
Renk

Units Fiziksel — | normal
Bulanikiik Ntu Tarbidimetre normal 0.7
_ Fiziksel normal
_ Fizikse! * normal
fletkentlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 628
{pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 72
Amonyum mg/!l Spektrofotometrik 0.5 Yok
Aliminyum k uall Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l @iktrofotometrik 0-500ppb 7.4
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/i Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik Yok
Arsenik ppb 10

|
|

Kaliform Bakteri

P.aeruginosa™ foom |
Koloni Sayisi(22 C)**

Koloni Sayisi(37 C)"" e _—
C.Perfringens™*
*|gme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
»Sige veya kapta satiga sunulmas halinde bakilir

***Suyun yizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakihir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimianan "Insani Tiketim
Amaghi  Sular Hakkinda Yénetmelik' uyarnnca EK 2 Tablo 1
parametreleri pakimindan uygundur.

!
|
|
|

!
|

Degerlendirme

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurda

(¢]

C

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Meral YILDIZ

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
<S> ok OHSAS

¢-Posta:nsalman@elazig.bel.tr fnternet Adresi:www.elazig,bel.tr @ ¥ 13g01:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr




TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi
TSEN 130 30012015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigi

Say1 : 158 28/02/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO ;\
ligi Yazt Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mihir J
Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindigi Adres KARACALI DEPO

Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 27.02.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 28.02.2020

PARAMETRE

YONTEM
i Fizlksel omal |
_m__ﬂ
Fiziksel
Fiziksel

Membran Filtre

Membran Filitre

C.Perfringens*™

*|me sulaninda antimda kullaniidifiinda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

=*Suyun yizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapiian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Toketim
Amagl Sular Hakkinda Yénetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri pakimindan uygundur.

Degerlendirme

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA N
Bi

Bilgi lgin: Meral YILDIZ
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<5 /usas
) W ssoiizost

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e—Posta:nsalman@elazig.bel.tr {nternet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr




T.C.
ELAZIG BELEDIiYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 9001:2015
Kalite Yonetim Sistami

T$ EN 150 $001:2015
Quulity Manuyenwnt Systsm
tificate Na: KYS-1817,
EA Code:36

Say1 : 140
Konu : Su Analizi

25/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mihiir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU

Numunenin Alindi§i Adres

2 NUMARALI KARAGALI GESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 24.02.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum Ho/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/t Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™* 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)™ mL 0
Koloni Sayis1(37 C)** mL 0
C.Perfringens*™ 100mL 0
*lcme sulannda aritmda kullaniidiginda baklir
**Sise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
***Suyun ylzey suyundan alinmas! veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan *Insani Titketim

Degerlendirme

Amagh Sular Hakkinda Yonetmelk" uyarinca
parametreleri bakimindan uygundur.

EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 M%LAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig bel.tr

<> (3

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi Igin: Meral YILDIZ

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

OHSAS
_¥__18001;2007




T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Mitdiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yinetim Sistomi
TS EN 150 9001:2015

Say1 : 141
Konu : Su Analizi

25/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gdnderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mahtr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§! Adres 5 NUMARALI KARAGALI CESMES!
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 24.02.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fizikse! normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkentik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pall Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mgft Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™ 100mL 0
*lgme sularinda antimda kultanildiginda bakihr
*Sige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilr
**Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimla
Amagli  Sular Hakkinda Yoénetmelik”
parametreleri bakimindan uygundur.

nan "Insani Tuketim
uyarinca EK 2 Tablo 1

uz
endisi

(isim-Meslek)

ervis Sorumiusy

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA

Bi

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30/23120

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

¢-Posta:nsalman@elazig.bel.
Kurumsal Elektronik Posta

tr Internet Adresi:www.elazig.beltr
(KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Meral YILDIZ

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 9001:2015

TS EN 150 5001:2015
Cuuiity

rtificate No: KYS-1817,
EA Code:38

Kalite Yénotim Sistemi

Say1 : 142
Konu : Su Analizi

25/02/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDORLUGU
Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§! Adres

7 NUMARALI KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 24.02.2020

Raporun Lab.Gikig Tarihi 25.02.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal

Bulanikhik Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fizikse! normal

lletkenlik uSicm lietkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/! Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F

Klor mg/! Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik
@nik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 _0_1
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0

Koloni Sayis(22 C)** mL 0

Koloni Sayisy(37 C)** | mbL_ 0

C.Perfringens*™* 100mL 0

*{gme sulaninda antimda kultantidi§inda bakilir

=Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

**Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilr

Numune suyun yapiian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik®
parametreleri bakimindan uygundur.

ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan *Insani Ttketim
uyannca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan(isim-Meslek)
Nurdan SA N

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 MerKez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig. bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Meral YILDIZ
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> ‘ﬁmsAs
© ¥ tscoiizont




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yonotim Sistemi
TS EN 130 9001:2015
Quality Musiayomont Systosm
tcate Na: KYS-1217

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

o8 w oo

Su ve Kanalizasyon Miidiirligii

EA Code:30

Say1 : 143
Konu : Su Analizi

25/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO

ligi Yaz: Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mahur

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§! Adres

8 NUMARALI KARAGALI GCESMES!

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 24.02.2020

Raporun Lab.Gikig Tarihi 25.02.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG ﬂ
Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uSicm lletkentik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum pgll Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100° F

Klor mg/i Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik

Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri — |100mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mb 0

Koloni Sayisi(22 C)™ mL 0
[ Koloni Say!si(37 C)** mL 0 ‘_\
| C.Perfringens* 100mL 0 l—-

*lcme sulannda antimda kullaniidiginda bakihr
=Sise veya kapta satiga sunuimast halinde bakilir

***Suyun ylzey suyundan alinmas! veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme
\ |

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim

Amagll Sular Hakkinda Yonetmelik” uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri pakimindan uygundur.

an (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)

. . Nurdan SAL
Servis Sorumhl u(isim-Meslek) i
VRUZ
K {ihendis
S | Servis Sorumiusu
. % N _—
Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Meral YILDIZ
Tel; (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr

<S> \A’HSAS
S WV tsouiiz00r

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep-tr




TSEN
iSO 9001:2015
Kalite Yénatim Sistomi

TS EN 150 $001:2015
Quekty Manegsment Systom
rtificate Nn: KYS-1817,

EA Code:36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

e w o

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 144 o 25/02/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug } SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
Tutanak tarih ve No-Mihar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 23 NUMARALI KARACALI CESMES!
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 24.02.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG ]
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lietkenlik pS/cm lletkentik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/ Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum Hg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik “F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa*™” 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulannda antimda kullaniidiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
*+*Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan *Insani Tuketim

Degerlendirme Amagli Sulgr Hakkinda Y®netmelik" uyarnnca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan(isim-Meslek)
Nurdan SAIAAN
Kog
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merke: 1G Bilgi lgin: Meral YILDIZ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-}503

<S> v Ousas
¢-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ _Y  18001:2007
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TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN IS0 9601:2015
Quafity Mrssuyemwont System
tificate No: KYS-1517,

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

8 W o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirligii

Say1 : 145 25/02/2020
Konu : Su Analizi

iGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDORLOGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mahir
Durumu .
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 36 NUMARALI KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 24.02.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fizikse! normal
lletkenlik uS/icm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik "E Spektrofotometrik 0-100° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*™* 100mL 0
*lgme sulannda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
=*Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda baklir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yonetmelik” uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
eslek) Analizi Yapan(isim-Meglek)
Nurdan SA
Servis Sorumljisy(isim-Meslek) i
Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30/ 23120 MerkéB{AZlG Bilgi Igin: Meral YILDIZ
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<€5> [0S
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3£ OHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr 1800152007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



TS EN
IS0 8001:2015
Kalito Yonetim Sistemi
TS EN IS0 9001:201%

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 146 : 25/02/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
{igi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Ad! SU
Numunenin Alindi§i Adres 80 NOLU KARAGALI GESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 24.02.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
{letkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/t Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100°F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*|leme sulannda antimda kullanildiginda bakilir
*Sige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
==Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimlanan “Insani Tketim
Degerlendirme Amagli Sula}r Hakkinda Ydnetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
A
Analizifyapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan, SA

a L ! A
ya Mithendisi Servis Sgg'}g.ml u( im-Meslek)
iz NEVIRUZ

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30/23 120 Merkez %ZIG Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 2484743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> OHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.trlntemetAdresi:www,elgig!bel.tr @ .Y 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr
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TLCx

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN1S0 9001:2918
Quality Managemant System
tificats Noc KYS-1817,

Say1 :147
Konu : Su Analizi

25/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDORLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Miihiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adt SU
Numunenin Alindi§1 Adres 85 NOLU KARAGCALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktarl SU-100-1000 mit.
Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 24.02.2020
| Raporun Lab.Gikig Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lietkentik uS/cm fletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/! Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/i Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb _j
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0 |
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
[ C.Perfringens™* 100mL 0 ]
*lgme sulannda antimda kullanildiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunuimasi hatinde bakulir
*+guyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakiiir
Numune suyun yapian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim
Amagl Sular Hakkinda Yonetmelk" uyannca EK 2 Tablo 1

Degerlendirme

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez E
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

150 9001:2015
15014001:2015

Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<2

c-Posta:nsalman@elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazig.bel.tr

OHSAS
18001:2007




TSEN
IS0 8001:2015
Kallta Yanetim Sistemi
13 EN (S0 8001:2015

Cuality Management System
ertificate No; KVS-1817
EA Code36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 :148 25/02/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES| ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayt
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 87 NOLU KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 24.02.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/icm lietkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik s Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulannda artimda kullanildiginda bakilir
“Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimianan *Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yénetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Anali : Isim-Meslek) Analizi Yapan(lsim-Meslek)
= ) ) Nurdan SA N
~Ava Mihendisi Servis Sorumlusu(isjm-Meslek) M
Filiz/NEMRUZ
Ki endisi
'3 orumiysu
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23 120 Merkez Eué‘l{ Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 243 4743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> /0nsas
¢-Posta:nsalman@elazig.bel.trlntenetAdresi:www.elazig.bel.tr ® _¥_ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistoml

T3 EN 150 9001:2013

Quality Managsment Systam
€ Moz KYS-1312,

Sayr :149
Konu : Su Analizi

25/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mihir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindidi Adres 88 NOLU KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 24.02.2020

Raporun Lab.Gikig Tarihi 25.02.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik | Ntu Tarbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uSlcm letkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/! Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb

*

E.col 100mL Membran Filtre 0 T)___]

Kaliform Bakteri ~ [100mL MembranFilitre 0 0

P.aeruginosa™* 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayist(37 C)** mL 0
[—a:’erfringens"* @nL E

*|gme sulannda antimda kullaniidiginda bakilir

*Sise veya kapta satiga su

=++Suyun ylizey suyundan a

nulmasi halinde bakilir

linmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Degerlendirme

Numune suyun yaptlan analizi sonucunda
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimianan

Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyannca
parametreleri bakimindan uygundur.

17.02.2005 tarih
"Insani TOketim
EK 2 Tablo 1

Analizi|[Yapan_(isim-Meslek)

Analizi Yapan(sim-Meslek)

Kimy g/t =
O
S AT

uKahl epkeP S As Sorumiusy

Nurdan SA

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez EL%

Tel: (0424) 2484771 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bcl.trlmemetAdres
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : el

i:www.elazig.bel.tr
azigbelediyesi@hsOZ.kep.tr

Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<> (84

150 9001:2015

OHSAS
¥ 180012007




TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénatim Sistemi

T8 €N 150 96012018
Quality Management Systam
Cectificate No: KYS-1817
£A Goda:36

T.C:
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr :150
Konu : Su Analizi

25/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
ligi Yazi Tarih ve Say!
“Tutanak tarih ve No-Mihiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres 96 NOLU KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 24.02.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pSlcm lletkenlik Olger 2500
pH -fog(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)™* mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mlL 10
C.Perfringens™** 100mL 0
*jgme sulannda antimda kullanildiginda baktlir
+Sige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
*++Syyun yiizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapiian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayi Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Degerlendirme Amagh Sula_r Hakkinda Yénetmelik" uyarnnca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
apan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
. Nurdan SAL
Servis Sorum]usy(isim-Meslek) )
Filiz £ uz
disi
Su Kaht orumiusu

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30/23120 Merkcz@(‘j Bilgi lgin: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 2484743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> OHSAS
c—Posta:nsalman@elazig.bel.trlmcmetAdresi:www.elazig.bel.tr @ W 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TSEN
IS0 8001:2015
Kalite Yénetim Sistami

T3 EN (50 9001:2046
Quaitty Managsment
Curtificse No: KV$-1312,

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr :151
25/02/202
Konu : Su Analizi °

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
ligi Yaz: Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres 97 NOLU KARAGALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.
Ambalaj $ekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 24.02.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I soNug #l
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Torbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal J
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/em lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mgl/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat | mg/t Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik s Spektrofotometrik 0-100" F |
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/! Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb
[E.coll 100mL Membran Filtre 0 ] 0
‘?aliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)*™* mL 0
Koloni Saysi(37 C)** mL 0
@erfringens"* 100mL 0 ’L_'______J

*igme sulaninda antimda kullanldiinda bakihr

=Sige veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilr

+*Suyun ylzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimianan "[nsani Tuketim

Amagll  Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Degerlendirme

(Isim-Meslek) Analizi Yapan(lsim-Meslek)
Nurdan SA
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30/23120 Merkez Eézé Bilgi I¢in: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 2484771 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> OHSAS
e-Posta:nsalman@e]azig.bcl.trlntemetAdresi:www.elazig.bel,tr @ ¥ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsoz.kep.tr




T.C.
ELAZIC BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 8001:2015

Kalita Yonetim Sistomi

TS EN IS0 9001:2015

tificate No: KYS-1817,
EA Coda:38

Say1 :152
Konu : Su Analizi

25/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDORLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mihiir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MODURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§i Adres

21 NOLU KARAGALI GESMESI

Numunenin Cinsi-Miktarn

S$U-100-1000 mit.

Quatity Managament Syaters

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 24.02.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 25.02.2020

lﬁ\RAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUC

Renk Units Fiziksel normal

Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lietkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/! Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik 'F Spektrofotometrik 0-100 " F

Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb

E.coli 100mL Membran Filtre 0 "l

Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0

P.aeruginosa™ 100mL 0

Woni Sayist(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mbL 0

C.Perfringens™* 100mL f 0 L

*lgme sulannda antimda kullaniidifinda bakilir

~Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir

»s*gyyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yaptian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimianan “Insani Tuketim

Degerlendirme Amach Sulgr Hakkinda Yonetmelik” uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
alidi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isjm-Meslek)

DI

L

»_.n’f
= \d
Su Kghe '!@-' § Sorumlusu

Nurdan SA

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Me
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 2484743

e-Posta:nsalman@elazigbel:trlntemetAdresi:www.elazig.bcl.tr

7 ELAZIG Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

@ 150 9001:2015 | ﬁ

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hsOlkep.tr

HSAS
¥ _18001:2007




T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
IS0 5001:2015
Kalite Yonetim Sistemi

5 €N 150 9001:2015
Quality Mx tom

Say1 :153
Konu : Su Analizi

25/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL IZLEMESI ANALIZ RAPORU

54

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Aindi§1 Adres 104 NOLU KARAGALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 24.02.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 25.02.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
Hletkenlik pS/em lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum. yg/t Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100* F
Klor mgfl Spektrofotometrik
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)*™* mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perringens*™* 100mL 0
*lgme sulannda antimda kullaniidiginda bakilir
*Sise veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilir
=+Syyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Titketim

Amagh Sutar Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SAL

’s

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30/ 23120 Merkez EL.

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 2484743

e-Posta:nsalman@elazig.bel.trinternetAdre:

(H )
Bilgtigin: Nurdan SALMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
\ﬂmsAs
¥ 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : clazigbetediyesi@hs02 kep.tr

@ ‘-ra%m%

si:www.elazig.bel.tr




TS EN
IS0 8001:2015
Kalita Yonetim Sistemi
T3 £N 150 9001:2018
tar

1.5
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr1 :160 28/02/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yaz: Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Muhdr
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
Numune Adi suU
Numunenin Alindifi Adres BAHCELIEVLER CAMI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 27.02.2020

[ Raporun Lab.Gikis Tarihi 28.02.2020 \
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikiik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel Normal
Tat _ Fiziksel Normal
lletkenlik uSicm lietkenlik Olger 2500 589
pH -log(h) PH Metre 6595 6.8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum uglt Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 7.8
Sertlik ‘E Spektrofotometrik 0-100°F
Klor mg/l Spektrofotome!rik 0.3
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb

Koloni Sayisi(37 ()l
C.Perfringens*™*
*|gme sularinda antimda kullaniididinda bakilir

*Sige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir

=guyun ylzey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayil Resmi Gazete' de yayimianan *Insani Toketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri pakimindan uygundur.

\
|

Degerlendirme

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 248 4771 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> OHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.trIntemetAdresi:www.elazig.bel.tr @ V__18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi i elazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr

s e ER




TSEN
iSO 9001:2015
Kalite Yénetim Sistaml
T £N 150 $001:3018

, "

T.Cl
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigi

Sayr :159
Konu : Su Analizi 28/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU _j
figi Yazi Tarih ve Say!

Tutanak tarih ve No-Mahtr

Durumu

Numunenin Sahibi SUVE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§t Adres ARI BUFE

Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 27.02.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 28.02.2020 |
Renk

Bulanikhk

Spektrofotometrik

- S otroolometrk __[0100°F |
_mﬂ_ Soaootomett_ [
Spektrofotometrik

Koloni Sayisi(22 cy**

Koloni Sayis1(37 oy
C.Perfringens™™”

*igme sularinda artimda kullaniidiginda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmast halinde bakihir

#=+Suyun ylzey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 saytli Resmi Gazete' de yayimianan “Insani Tuketim
Amagh Sular Hakkinda yonetmelik® uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

g
!

Degerlendirme

Analizi Yapan(lsim-Meslek)

m_:*‘w im-Meslek) Nurdan $A
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30/23120 Merkez ELAZIG Bilgi lgin: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 4743 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

‘K)HSAS

c-Posta:nsalman@elazig.bel.teremetAdresi:www.elazig.bel.tr @ V1800452007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi 4 elazigbelediyesi@hsoz.kep.tr




TS EN
1SO 8001:2015
Kalite Yanetim Sistemi
T8 EN IS0 9001 .20;':

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigi

Sayr :162 28/02/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL i{ZLEMESI ANALiZ RAPORU

e rulus |
Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yaz: Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mahar

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Ad) suU

Numunenin Alindigi Adres ARASTIRMA SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi i’ﬂz.zczo

Raporun Lab.Gikis Tarihi 28.02.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulanmkhk Ntu Turbidimetre normal 0.4
Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkentik pSicm lietkenlik Olger 2500 603
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ugh Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 2.7
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F

Kior mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/! Spektrofotometrik 0.2 YOK

Arsenik ppb

Kaliform Bakteri

P.aeruginosa**
Koloni Sayisy(22 CY**

Koloni Sayisi(37 C)"* C
C.Perfringens** [toomL_____ |

*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**Sige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir

*~Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapiian analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan "|Insani Tketim
Amaghi  Sular Hakkinda Yonetmelik' uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri pakimindan uygundur.

|
|
|

|
|
|

|

|

Degerlendirme

Analizi Yapan(isim-Meslek)

T, iZ-Meslek) Nurdan SA

|
hega

S
"ﬁ alite Kontro! Servis Sofumiust

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Nurdan SALMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> OHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.trintemctAdresi:www.elazig.bel.tr ¥ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : eIazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr




T.C.
ELAZIC BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 9001:2015
Kalite Yonetim Sistem]

TS EN IS0 9001:2015

Say1 :161
Konu : Su Analizi

28/02/2020

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MODURLOGU

ligi Yaz: Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Mahur
Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGO
Numune Adl suU
Numunenin Alindif Adres DEMIRTAS CAMI

Numunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete'

Amaglt Sular Hakkinda Yon

de yayimianan "Insani Tiketim

parametreleri bakimindan uygundur.

etmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1

Ambalaj Sekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi 27.02.2020

Raporun Lab.Gikig Tarihi 28.02.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG 4'
Renk Units Fiziksel normal

Bulanikik Ntu Turbidimetre normal 0.8
Koku _ Fiziksel normal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm fletkeniik Olger 2500 557
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 6.8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum poll Spektrofotometrik 200
‘Nitrat mg/i Spektrofotometrik 0-500ppb 1.5
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F

Kior mg/t Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/! Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb

‘Eou 100mL Membran Filtre 0 Q

Kaliform Bakteri ~ [100mL MembranFilitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL . 0

Koloni Sayisi(37 C)™* mL 0

C.Perfringens™” 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullaniidiginda bakilir

*Sige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir

*+Syyun ylzey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir )

Numune suyun yapitan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan SA

I

(V4

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No0:30 / 23120 Merkez ELAZIG

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi gin: Nurdan SALMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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e-Posta:nsalman@clazig.bel.t:lntemetAdresi:www.elazig.bel,tr

150 9001:2015
150 14001:2015

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : clazigbelediyesi@hsOZ.kep.tr
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