
Sayı :22 
Konu : Su Analizi 

T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres D O Ğ U K E N T DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

P A R A M E T R E B I R I M Y Ö N T E M YON . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.6 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 334 
PH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 7.8 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 3.8 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100'F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa" lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 0)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda antımda kullanıldığında bakılır 
"Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

"Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

;i Yapan (İsim-Meslek) Analizi Yapan(İsim-Meslek) 

ıs 
ferîîi SurunıiüSu 

;İsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No;30 / 23120 Merkez 
Tel; (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman(Sielazig.bel.trİntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Esra ÇİÇEK 
Su Kalite Kontrol Servisi DahiU: 1406-1503 

•L.ı.t-j.ı.m.iL-« .>^HSAS 
IMılP^ıMUJılU 18001:2007 
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http://www.elazig.bel.tr
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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :21 
Konu : Su Analizi 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres ARAŞTIRMA SU DEPOSU 
Numunenin Cinsl-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R S O N U Ç 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.3 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm iletkenlik ölçer 2500 530 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 3.4 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100-F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifomn Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda antımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

'Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 
Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 

Değerlendirme Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablol Değerlendirme 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analiz^ Yapan (İsim-Meslek) 

ya M u f i p n c i i c . 
Servis So: 

Filiz 
Kim 

Su Kalite 

İsim-Meslek) 

Analizi Yapan(İsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman(g!elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi için: Esra ÇİÇEK 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

w 18001:2007 
<» 
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http://www.elazig.bel.tr
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T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :17 
Konu : Su Analizi 

15/01/2021 

İ Ç M E SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İ Z L E M E S İ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres KARAÇALI DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel nonnal 
İletkenlik M S/cm iletkenlik ölçer 2500 138 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 3 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifomı Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

Servis SorumJj(usu(|5im-Meslek) 
Filiz Ni 

Kımya^ 
B e r v / S o r u n ı l u s ı ı Su Kalite Kor, 

Analizi Yapan(İsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez E : 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman(S!elazig.bel.trİntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Esra ÇİÇEK 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

S n r a ^ H S A S 
•»•»P^ılıtreinSl • 18001:2007 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :16 
Konu : Su Analizi 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres P3 DEPO 
Numunenin Cinsl-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel nonnal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik M S/cm İletkenlik Ölçer 2500 497 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.1 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifonn Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendimne 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi| Yapan (İsim-Meslek) 

ya Mühendisi 

Su Kaille 

Servis Soruml/ısu( 

Filiz 
Kimy 

im-Meslek) 

sı 
Sıjrumlusı/ 

Analizi Yapan(İsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez El 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman(g!elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Esra ÇİÇEK 
Su Kalite Kontrol Servisi DahiU: 1406-1503 

V^HSAS 
• 1800İİ2007 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :18 
Konu : Su Analizi 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres ARI BÜFE 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 671 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum Mg/l Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 8.2 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100-F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifonn Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şlşe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 
Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 

Değerlendirme Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

Meral Y I L D I Z 
Kimya Mühendisi Servis So 

Filiz 
Kimya 

Su Kaille 

-Meslek) 

Analizi Yapan(îsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez EIiAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman(g).elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazip.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Esra ÇİÇEK 
Su Kahte Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

® 
. « / ^ H S A S 

[•tBJıl l .- l I f 18001:2007 

http://www.elazip.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


Sayı :15 
Konu : Su Analizi 

T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres KESİKKÖPRÜ DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik M S/cm İletkenlik ölçer 2500 534 
pH -log{h) PH Metre 6.5-9.5 7 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum Mg/l Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 7 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifomı Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Vapan (İsim-Meslek) 

ı Mühendisi .Iu^\i(isim-Meslek) 
^ U Z 

Ser/is Sorumlusu 

Analizi Yapan(İsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No;30 / 23120 Merkez EEAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsahnan@elazip.bel.trtntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi için: Esra ÇİÇEK 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahih: 1406-1503 

m 
TÜRKÜM 

& 
w 1600İİ200T 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


Sayı :20 
Konu : Su Analizi 

T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TSEN 
İSO 9001:2015 

KalHs Yönedın Sistemi 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanai< tarih ve No-IVIühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres KONTEYNER KENT 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel nonmal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 535 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.2 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 8.5 
Sertlik ' F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifonn Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)" mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değeriendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi jYapan (İsim-Meslek) 

Servis So: 
Filiz 

Kımy^ 
Su Kalite 

Analizi Yapan(İsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez E 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Pnsta:nsalman@elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi için: Esra ÇİÇEK 
Su Kalite Kontrol Servisi DahiU: 1406-1503 

<» 
rORKiH^ 

& 

V^HSAS 
w 16001:2007 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :19 
Konu : Su Analizi 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres BAHÇELİEVLER CAMİ 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik M S/cm İletkenlik Ölçer 2500 561 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 5.8 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifonn Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı{22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda antımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

Kimya MÜ^P'^'-'I'--, Servis So: 
Filiz N 

Kimya 
Su Kalite Kont 

İsim-Meslek) 

Analizi Yapan(İsim-Meslek) 

umlusu 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez El 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.trtntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi için: Esra ÇİÇEK 
Su Kahte Kontrol Servisi DahiU: 1406-1503 
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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :13 
Konu : Su Analizi 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres Y E Ş İ L K E N T DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.4 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm iletkenlik ölçer 2500 616 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 6.4 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100- F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
'içme sulannda antımda kullanıldığında bakılır 
"Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değeriendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

. L / V A A ' ^ Servis SO: 

Fili 

gy^panti.ffl*aieslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZİĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman(g)elazig.bel.trİntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (lCEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

< | l > 

Bilgi İçin: Esra ÇİÇEK 
Su Kalite Kontrol Servisi DahiU: 1406-1503 
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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :14 
Konu : Su Analizi 

15/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres ABDULLAHPAŞA DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 13.01.2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 15.01.2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.3 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 673 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.8 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100 "F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifomrı Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı{22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda antımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablol 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

sim-Meslek) 

i ipan(İsim-Meslek) 

ısı 
ıs Sorumlusu 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merk 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsahnan@.elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi(ghs02 .kep.tr 

Bilgi İçin: Esra ÇİÇEK 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahih: 1406-1503 
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T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

BQigoı:zoi5 

Sayı 
Konu 

1 
: Su Analizi 

05/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 17 NUMARALI KARAÇALI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R 1 SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 
pH -log{h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

•Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 
Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Vi pan (İsim-Meslek) 

imya Mür lusu(İsim-Meslek) 

Analizi Vapan(İsim-Meslek) 

ya Mühendisi 
dışı 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / : 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

ELAZIĞ Bilgi İçin: Meral Y I L D I Z 
Su Kahte Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

e-Posta:mvildiz(a).elazig.bel.trİntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T.C, 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :2 
Konu : Su Analizi 

05/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 1 

Numunenin Sahibi su VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 70 NUMARALI KARAÇALI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R 1 SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100" F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifomı Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda antımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değeriendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo I 
parametreleri bakımından uygundur. 

ıpan (İsim-Meslek) 

(İsim-Meslek) 

An3İizi^Yapan(İsim-Meslek) 

Servis Soru: 
Filiz 

Kim 
Su Kadife, 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:myildiz@elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Meral Y I L D I Z 
Su Kahte Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :6 
Konu : Su Analizi 

05/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 1 

Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 77 NUMARALI KARAÇALI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000mlt 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100' F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifonn Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı{37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değeriendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

:̂ apan (İsim-Meslek) 

iya M ü h e n d 

eslek) 

lusu^sim-Meslek) 

Z 
dışı 

'sVSoruiTıluSLı 

mya Mühendis 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 MerkezELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:myildiz(gielazig.bel.trİntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Meral Y I L D I Z 
Su Kalite Kontrol Servisi DahiU: 1406-1503 

e» 
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Sayı 
Konu Su Analizi 

T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

05/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 61 NUMARALI KARAÇALI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000mlL 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum Mg/l Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik •f Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aenjginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda antımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
"'Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo I 
parametreleri bakımından uygundur. 

Yapan (İsim-Meslek) 

<mya Mütıendi Servis So 
Fili 

KI 
Su K5j*^onlroi St/vıs Sorumiubu 

İm-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:myildizfS).elazig.bel.trtntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Meral Y I L D I Z 
Su Kalite Kontrol Servisi DahiU: 1406-1503 
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T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

05/01/2021 
Su Analizi 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇAY OCAĞI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifonn Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

'Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değeriendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

Yapan(İsim-Meslek) 

a MLftiendil^ı 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 M^eı^^LAZlĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:myildiz(3!elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi(ghs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Meral YİLDİZ 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 
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T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :8 
Konu : Su Analizi 

05/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 1 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 90 NUMARALI KARAÇALI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mlL 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm iletkenlik ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum Mg/l Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifomı Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda antımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

•Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değeriendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo I 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

'eraTYVM_Dİ 
K/nya IVlülnenciis! sım-Meslek) 

ı(^j^Meslek) 

ınılusu 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Meri 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:myildiz(g)elazig.bel.trlntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Meral Y I L D I Z 
Su Kalite Kontrol Servisi DahiU: 1406-1503 
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T.C. 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TSEN 
ltOM01:201S 

nnmMtijtı ı 

Sayı :7 
Konu : Su Analizi 

05/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 1 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 80 NUMARALI KARAÇALI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mlL 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre nonnal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
/\monyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik > S pektrofotom etrik 0-100" F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendimne 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo I 
parametreleri bakımından uygundur. 

^A»ali z\ Yapan (İsim-Meslek) 

\ j ^ y a MünenjliS! Servis S 
Fili 

ı-Meslek) 

SU|;^im-Meslek) 

endısı 
vıs Süru(tılüS« 

Cumlıuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Mı 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

: ELAZIĞ Bilgi İçin: Meral Y I L D I Z 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

e-Posta:mvildiz(a).elazig.bel.trİntemetAdresi: www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 
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T.C. M. m^^m 

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı :3 
Konu : Su Analizi 

05/01/2021 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 96 NUMARALI KARAÇALI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100* F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo I 
parametreleri bakımından uygundur. 

Yapan (İsim-Meslek) 

ya İVlüiıendi^i 

Su Kail 

Servis Sorumlu; 

Filiz N 
Kımya,^^w,p^dı^, 

»'''"IS Sufuliiiub. 

m-Meslek) 

Analİ^î'Y^«n(İsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez EL. 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:mvildiz(S),elazig.bel.trİntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Meral Y I L D I Z 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahih: 1406-1503 
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Sayı :5 
Konu : Su Analizi 

T .C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

05/01/2021 

İ Ç M E SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İ Z L E M E S İ A N A L İ Z RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 98 NUMARALI KARAÇALI 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 04/01/2021 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 05/01/2021 

PARAMETRE BİRİM Y Ö N T E M Y O N . D E Ğ E R 1 SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
/amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100'F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kalifonn Bakteri 100 mL MembranFilitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo I 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Mapan (İsim-Meslek) 

\J<irpr/a Mühen)jisi 

sim-Meslek) 

Servis So: 
Fili 

SuK 

İsim-Meslek) 
Z 
ısı 

Sorumlusu 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 MerkezELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:myildİ7@elazig.bel.trİntemetAdresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Meral Y I L D I Z 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

& I .«/SHSAS 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

