
T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

S u ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı : 778 
Konu : Su Analiz i 

13/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 

Numunenin Alındığı Adres KESİKKÖPRÜ DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.1 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik |jS/cm iletkenlik Ölçer 2500 544 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/i Spektrofotometrik 0-500ppb 8.1 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
"Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

'Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

Ana l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Nurda 
Serv is Soru 

Filiz 
sim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /2312ı 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi: wwwelazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Nurdan SALMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

I S O 9001 ;201S 
ISO 14001:2016 

. ^ / ^ H S A S 
• 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://wwwelazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


Sayı 
Konu 

776 
Su Anal iz i 

T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

13/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ligi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanal< tarih ve No-MiJhür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 

Numunenin Alındığı Adres ABDULLAHPAŞA DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik jjS/cm İletkenlik Ölçer 2500 670 
pH -iog(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 9.1 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa" lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı{37 C)** mL 0 
C.Perfringens*" lOOmL 0 
*içme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
"Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
"*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Nurdan SfjJ^H 
şim-Meslek) 

im-lV[eslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No;30 / 23120 Me: 
Tel; (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman(a!elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi(ghs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Nurdan SALMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

T Ü R K " ; ISO 9 0 a i : 2 0 t S 
I S O t4001>201S • -18001:2007 

http://www.elazig.bel.tr
http://kep.tr


Sayı 
Konu 

111 
Su Anal iz i 

T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

13/08/2020 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 

Numunenin Alındığı Adres YEŞİLKENT DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktarı Sü-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.1 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik |jS/cm İletkenlik Ölçer 2500 654 
pH -log{h) PH Metre 6.5-9.5 7.3 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/i Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 10 
Sertlik • F= Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

Ana l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) A n a l eslek) 

Serv i s So: 

FiHz 
Kimy 

im-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:\vww.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Nurdan SALMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 
rüRKrti 'ı- ISO 9001S201S 

ISO 14001:2019 • 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 
Su ve Kanal izasyon Müdürlüğü 

Sayı : 780 
Konu : Su Anal iz i 

13/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres KARAÇALI DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.3 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik M S/cm iletkenlik Ölçer 2500 139 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.4 
Sertlik • P Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı{22 C ) " mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Nurdan S A i M & 4 

Ana l i z i , 

Serv is SBfUi 
Ki 

Su K 

li^'Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Me 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

; ELAZİĞ Bilgi İçin: Nurdan SALMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi(ghs02.kep.tr 

ISO 9001:2016 
ISO 1A001:2015 

. ^ / ^ H S A S 
w 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
http://kep.tr


T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

S u ve Kana l i zasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

779 
Su Analiz i 

13/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişl/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 

Numunenin Alındığı Adres P3 DEPO 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.3 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 575 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 8.6 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100- F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa" lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C ) " mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Nurda Serv i s S q sim-Meslek) 

İsim-Meslek) 

DİZ 

disi 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merke: 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi tçin: Nurdan SALMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2018 

. ^ / ^ H S A S 
• 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 
I S E N ıSO 9001:2015 

Sayı : 764 12/08/2020 
Konu : Su Anal iz i 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen KIşi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 20 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 11.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik |jS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum Mg/i Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik ' F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 

Değerlendirme Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1 Değerlendirme 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

S u m r ı ^ K İ Ş M Â N 
Jeolos^yöksek 

jisi 

A n a l i z i Yapan(İsim-Meslek) 

Serv i s Sorıamlu 5u(İsim-Meslek) 

Kiî 

LMAN 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No;30 / ^ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

•ELAZIĞ Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi; elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

• 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı : 765 
Konu : Su Anal iz i 

12/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ligi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 24 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mlL 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 12.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log{h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100- F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Serv i s Sorujlnlusıl 
FİIİ2 NEVR^ 

Su Kalitej 

A n a l i z i Yapan(lsim-M£slek) 

sim-Meslek) N 
Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 
•rüRKî"';;:̂ ^ ( S O 9 0 M Ö I İ 

ISO lAooiîZOia W 18001;2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 
Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

770 
Su Anal iz i 

12/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen KIşi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 64 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 12.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik |jS/cm iletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum |jg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik * F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 0)** mL 0 
Koloni Sayisı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

(İsim-Meslek) 

A n a l i z i Yapan( ls im-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Mertt 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

; ELAZIĞ Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

ISO 9001:2015 

ISO •\mn-mm 
-^yOHSAS 
• 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
file://�/mn-mm


T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

S u ve Kanal izasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

773 
Su Analiz i 

12/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 136 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 12.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
""Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (Îsim-Mş*lek) 
S u m n ^ İ S N f A N 

Jeo l^ f lb f^ksek 
ıdisi 

A n a l i z i Yapan(İsim-Meslek) 

Serv is Sortimlu|u(îsim-MesIek) 

Filiz ^EVf 

Su Kail' 

N u r ^ i l h l ^ L M A N 
Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Me 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:vvvvvv.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 
TÜRK / - ; ISO 9001:2015 

ISO 1A001:2Ot5 
.^•ĞHSAS 

w 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 
î 

Quı<lı 

Sayı 
Konu 

775 
Su Anal iz i 

12/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişl/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ligi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 15 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 12.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik' uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Ana l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

J e o l â j i y ^ s e k 

A n a l i z i Yapan(İsi 

Serv is Sorurnlu^u(İsim-Meslek) ^ f̂̂ fr̂  

slek) 

n « A L M A N 
Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merk 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

. f c X O H S A S 
• 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

774 
Su Analiz i 

12/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 141 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekil 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 12.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum Mg/i Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100* F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

SumRjYJ<İŞjyM(N 

Müİtendîii 

A n a l i z i Yapan(İsim-Meslek) 

im-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

n ^ A L M A N 
Biyolog 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

3> 
r u R K " ; 

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 

. ^ / ^ H S A S 
w 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
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T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

763 
Su Analiz i 

11 /08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 2 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 11.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum ug/i Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100* F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

4-

A n a l i z i Yapaır, (İsim-Meslek) 

S u r r ^ K İ Ş M A N 
Jec^pîC^ksek 

Mühandisi 

A n a l i z i Y a r .n(İsim-Meslek) 

-Meslek) 

disi 
Sorumlusu 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:w\vw.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

ISO ı«aotj2oıs 
* / ^ H S A S 
V 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


Sayı : 767 
Konu : Su Anal iz i 

T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

S u ve Kana l i zasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

11 /08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişl/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 55 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 11.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Sumn/K İŞ IV IAN 
JeöldJi yüksek 

MİSİ 

A n a l i z i 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

Serv i s S»rum|usu(lsim-Meslek) 

FÛiz NM/RUZ 
Jhendısı 
ervıs Sorumlusu 

sim-Meslek) 

disi 

;ez ELAZİĞ Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

TÜRK,'-;;) V ^ H S A S 
X 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı : 769 
Konu : Su Anal iz i 

11 /08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 62 NUMARALİ KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 11.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100- F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri. 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı{22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı{37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Ana l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

S u m ı o j k K İ ^ A N 
Jeo>ofl»yuksek 

MöfiQ?ıdisi 

A n a l i z i Yapjin(İsim;;Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:wvvw.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

< S | > 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

IH«Hı!ıUHıtL-< O! .,V6HSAS 
w 18001:2007 
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T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

772 
Su Analiz i 

11 /08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ligi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 133 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mlL 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 11.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa" lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens"* lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

S u m m ^ K İ Ş ^ A N 
J e o V J c ^ s e k Serv i s Sofi -Meslek) 

ısı 
Sorumlusu 

A n a l i z i Yapaş(İsim-Meslek) 

Mi>al YILDI 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZİĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman(§elazig.bel.tr İnternet Adresi:\vww.elazig.bel.lr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 
TÜRK,"^;> 

I e 
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T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kanal izasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

KalitB Yönetim Sistemi 
TS EN ISO WtOt:Z015 

Ouulity MaııuyenKrııt Syiteni 

^ EA CaıimlB . 

Sayı : 766 
Konu : Su Anal iz i 

11 /08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişl/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 49 NUMARALİ KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 11.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens'** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17,02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Sumçti^/lCİŞI^N 
Jeo (İsim-Meslek) 

UZ 
Serv i s Soı Fili 

Ki 

A n a l i z i Ya(pan(İsim-Meslek) 

leral YİLDİZ 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel; (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

. ^ / ^ H S A S T Ü R K / ' 
ISO 1A001:Z015 
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T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı : 771 
Konu : Su Analiz i 

11 /08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 71 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 11.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa" lOOmL 0 
Koloni Sayısı{22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında anlımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Sumru/|<İŞjyiAN 
J e o r 

Serv is S o 
F i 

.U(lsim-Meslek) 

UZ 
'ndısı 

iroi Servı\«Sorumlusu 

A n a l i z i Yapan)!|[sim-Meslek) 

raj;YILDlZ 
Kirf jva MiWndısı 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

< f S | > <m ISO 9001 >201S . fc/^HSAS 
V 18001:2007 
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T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı : 768 
Konu : Su Analizi 

11 /08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres 59 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 10.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 11.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum |jg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

"KİÎ 

A n a l i z i Yapan(İ 

Serv i s Sorumlu; 
F i l i z 

Kırrıv; 

(İsijh-Meslek) 

EV^UZ 
3j^lâl 

miusu 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalnıan@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi(ghs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

ISO 14001:2015 
.^XOHSAS 
• 18001:2007 
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T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

784 
Su Analiz i 

12/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 

Numunenin Alındığı Adres ARAŞTIRMA SU DEPOSU 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.1 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 595 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 6 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100- F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa" lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsirn-Meslek) 

Nurda Serv is^ l^r 

Kim 
Su Kalite 

A n a l i z i 

-Meslek) 

İsim-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez(pLAZlÖ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Nurdan SALMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

•3 ^ y O H S A S 
• 18001:2007 
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T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

S u ve Kana l izasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

782 
Su Analizi 

13/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres BAHÇELİEVLERCAMİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.1 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 705 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.4 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 10.4 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100- F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
"Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) 

Nurdan Serv i s SoruijfıluS 
Fİİİ7 ^&Vf 

Klmya^ 
Su Ka 

İsim-Meslek) 
"t 

AnaiıSlV^^(\ûfiltı-El^ek) 
1 y n y a Mühendis, 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Nurdan SALMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

«•H.t-i'.MtM.tUl a» 
ISO 1 4 0 0 İ ! 2 0 1 S 
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T . C . 
E L A Z I Ğ B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 

Su ve Kanal izasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

Sayı 
Konu 

781 
Su Anal iz i 

13/08/2020 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen KIşi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 
Numunenin Alındığı Adres ARI BÜFE 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 
Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 669 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum ug/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 9 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100- F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

'Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 
Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 

Değerlendirme Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo Değerlendirme 
parametreleri bakımından uygundur. 

A n a l i z i Y a p a n (İsim-Meslek) A n a l 
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Kalito Yönetim Sistemi 

İÇME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL İZLEMESİ ANALİZ RAPORU 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-IVIühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı SU 

Numunenin Alındığı Adres SOLMAZ GIDA 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mlL 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 12.08.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 13.08.2020 

PARAMETRE BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 523 
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.6 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK 
Aliminyum Mg/l Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 9.2 
Sertlik > Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/l Spektrofotometrik 0.2 YOK 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C)** mL 0 
Koloni Sayısı(37 C)** mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 
*içme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca EK 2 Tablo 
parametreleri bakımından uygundur. 
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