
T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı : 717 
Konu : Su Analizi 

29/07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S ü V E KANALİZASYON IVlÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S ü 
Numunenin Alındığı Adres KESİKKÖPRÜ D E P O 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 

Koku Fiziksel normal 

Tat Fiziksel normal 
İletkenlik MS/cm iletkenlik Ölçer 2500 516 

PH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 7.4 

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 

Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 9.5 

Sertlik • F Spektrofotometrik 0 -100- F 

Klor mg/i Spektrofotometrik 0.3 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
" Ş i ş e veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

"Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

Sumr^yKİŞf 
Analizi Yapan(İsimjMeslek) 

Servis Soruml 
Fil 

.u(İsim-Meslek) 
V R U l LMAN 

iyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi: www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

O» ISO 9001:20tS 
ISO 14001.-201S 

w ^ H S A S 
w 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


E L A Z ı Ğ B E L E D I Y E B A Ş K A N L ı Ğ ı 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

718 
Su Analizi 

29/07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S ü V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres ABDULLAHPAŞA D E P O 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 672 

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 8.6 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 
Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 
Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 
C.Perfringens*** lOOmL 0 

*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 
MM 

Analizi Yapan(İsim-Meslek) 

Servis Soru^lusu(İsim-Meslek) 
[ R U Z 

Nuri ^LMAN 
JTyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@ela2İg.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

mımmmıtm 
• 18001:2007 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

719 
Su Analizi 

29/07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanal< tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres YEŞİLKENT D E P O 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mlL 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 

Koku Fiziksel normal 

Tat Fiziksel normal 

İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 641 

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.3 

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 10.3 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100* F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.4 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri lOOmL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-lVIeslek) Analizi Yapan(isi 

Servis Soruıt lusu(İsim-Meslek) 

?î î İ2>iEy«uz ^ 
Kimya llCp^erdıj 

Su Kalite Kooffofeervıs Soaımıı,..| 

>ALMAN 
*'Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02. 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

KüNte Yönotim Sistemi 

Sayı : 720 29/07/2020 
Konu : Su Analizi 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres P 3 D E P O 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mlL 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.3 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik ( jS/cm iletkenlik Ölçer 2500 575 

pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 7.7 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/i Spektrofotometrik 0-500ppb 10.2 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*içme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
* 'Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

'Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 
Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 

Değerlendirme Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 Değerlendirme 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan 
S u m 

J©ol 

İsim-Meslek) 

Servis Sorumlusifl(İsim-Meşlek) 
Fili^ 

Ki 
Su Kalite 

Analizi Yapan(İsim;-r^şg^) 

Nu ALMAN 
Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

^ y O H S A S 
y 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

721 
Su Analizi 

29/07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

ligi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-İVlühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres KARAÇALI D E P O 

Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 

Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.3 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 141 

pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 7.6 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 4.1 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) Analizi Yapan(îsimyMeslek) 

Servis So SU(İsim-Meslek) N ALMAN 
Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No;30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

ısovooı .2bıs 
J F J80g i :2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TS EN 
İSO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

Sayı 
Konu 

706 
Su Analizi 

28 /07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen KIşi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres 10 NUMARALİ KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 

pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 " F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

1 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) Anali -Meslek) 

Servis SMSİ 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Meri 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

ISO 9001:201S 
ISO 1^01:2015 

V ^ H S A S 
• 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı 
Konu 

709 
Su Analizi 

28 /07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres 51 NUMARALİ KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0 - 1 0 0 - F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 
Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*lçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-iVIeslek) Analizi Yı 

Servis Soru: 
Fil 

lusu^sim-Meslek) 

NE 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

Sayı 
Konu 

710 
Su Analizi 

28 /07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-IVlühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres 61 NUMARALİ KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 
Ambalaj Şekli 

Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 

pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 ° F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri lOOmL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*lçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

Sumry^jŞjV^AN 
J e P 

MI 

m-IVfeslak) 

Servis Sorumlu; 
Filiz 

K 
K3Ü 

ndisi 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez EfcMIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman{@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi; elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

ISO 9001 i201S 
IS014001:2015 

.^/ÎOHSAS 
• 18001:2007 

http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı : 711 
Konu : Su Analizi 

28 /07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-IVIühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres 70 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 

Tat Fiziksel normal 

iletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 

Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 " F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 

P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

SumrıM<İŞM^N 
J e o i y y ^ s e k 

M^nıeĵ clisi 

fim-Meslek) 

Anali 

Servis Soru, 
F i 

l(İsim-Meslek) 
)IZ 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merk 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

fELAZlĞ 

e-Posta;nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

^ - ^ / 6 " S A S 
w 18001:2007 

® 1 
İSO 1 4 0 0 İ S 2 0 1 8 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim Sistemi 

TS EN ISO 9001.2015 

Sayı 
Konu 

712 
Su Analizi 

28 /07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

ilgi Yazı Tariiı ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-İVlühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres 76 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 

Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 

Koku Fiziksel normal 

Tat Fiziksel normal 

iletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 

Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 

Sertlik • F Spektrofotometrik 0 -100- F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 

P.aerug inosa" lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

"İçme sulannda arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) Analizi. 

n 

'*'apan(İsim-Meslek) 
İZ 

Servis Sorumlusu(İ|im-Meslek) 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez, 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

İSO 9001:2015 

ISO 1400İ!20»S 
V ^ M S A S 
w 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı : 713 
Konu : Su Analizi 

28 /07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres 80 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 

Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit. 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 

Koku Fiziksel normal 

Tat Fiziksel normal 

İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 

Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 

Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 

P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

fuksek 

Anali 

Servis Sorur 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 1 
Tel; (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

.SljWIsim-Meslek) 

NEVRUZ 

'S Sorum/usu 

fkez ELAZIĞ Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

. , V 6 H S A S 
18001;2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2013 

Kalite Yönetim Sistemi 

Sayı : 714 28/07/2020 
Konu : Su Analizi 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S ü V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı S ü 
Numunenin Alındığı Adres 88 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mlL 
Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 

pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) ^pan(Isim-Meslek) 

Servis Sorun4usu(l/jln-Mes]ek) Kinîya I V l ü h ^ ^ j / ^ 
'mi NEj 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merke 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

TÜRK."! «,yıOHSAS 
• 18001:2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı : 715 
Konu : Su Analizi 

28 /07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen KIşi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres 93 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 

Koku Fiziksel normal 

Tat Fiziksel normal 

iletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 

Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 

Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 

P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "insani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 
Summ/MJŞMAN 

JeoRaW(^Lrf(sek İsim-Meslek) 
U Z 
disi 
iOrumlusu 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Meri 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

w 18001;2007 

mailto:nsalman@elazig.bel.tr
http://www.elazig.bel.tr
mailto:elazigbelediyesi@hs02.kep.tr


T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

Sayı : 716 
Konu : Su Analizi 

28 /07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen KIşi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres 156 NUMARALI KARAÇALI ÇEŞMESİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 27.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 28.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 

pH -log{h) P H Metre 6.5-9.5 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0 -100- F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

71 
Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

<sek Servis Soru: 
Filiz 

Kimy/ 
Kaille 

İsim-Meslek) 
U Z 

ılUSü 

.pan(İsim-Meslek) 

ya Mühendisi 

AZIĞ Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 231201 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

a» W ^ H S A S 
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Sayı : 722 
Konu : Su Analizi 

T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

29/07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres Y U K A R I DEMİRTAŞ CAMİİ 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit 
Ambalaj Şekli 

Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.1 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 510 
pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 7.4 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 9.6 
Sertlik " F Spektrofotometrik 0-100 • F 
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 
P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) ' * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

J e o i ı ^ ^ ^ e k Servis Soruml 

Analizi Yapan(İsj^)^eslek) 

u(İsim-Meşlek) NUTjÖ^n^ALMAN 
yolog 

Su Kalite 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 
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ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

Sayı : 723 
Konu : Su Analizi 

29/07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

ilgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S ü V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S ü 
Numunenin Alındığı Adres A R I BÜFE 
Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit. 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.1 

Koku Fiziksel normal 

Tat Fiziksel normal 

iletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 675 

pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 7.1 

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 

Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 12.9 

Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 

Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0 

P.aerug inosa" lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
•**Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) 

(u 

isek 
İndisi 

Analizi Yap 

Servis Soı ıımlusu(İsim-Meslek) 

\ Kim/j6 Mıihöndısı V 
Su Kaİ!tfrKonlro< Servis Sorum!,-.'?' 

eslek) 

SALMAN 
Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez E L A Z l C 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@ela2İg.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02. 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

kep.tr 

http://www.elazig.bel.tr
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T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

Sayı 
Konu 

724 
Su Analizi 

29/07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 

Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres BAHÇELİEVLER CAMİİ 

Numunenin Cinsi-Miktarı SU-100-1000 mit 

Ambalaj Şekli 

Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.2 
Koku Fiziksel normal 
Tat Fiziksel normal 
iletkenlik pS/cm iletkenlik Ölçer 2500 670 

pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 7.3 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 10.9 
Sertlik • F Spektrofotometrik 0-100 • F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri lOOmL Membran Filitre 0 0 
P.aerug inosa" lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) " mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) " mL 0 

C.Perf r ingens"* lOOmL 0 

*İçme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 

*Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan (İsim-Meslek) Analizi Yapan(İsi, 

Servis Sor USU(İsim-Meslek) 

Z \ Filiz 
"Kimya ^lülıen 

Su Kaiae1<oo/ol Serv is Sorumluk 

Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

OHSAS 
18001=2007 

İİSO »001 :2015 

ISO 14001=2MH 18 
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T . C . 
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

TS EN 
ISO 9001:2015 

Kalite Yönetim Sistemi 

Sayı 
Konu 

725 
Su Analizi 

29/07/2020 

I Ç M E S U Y U / K A Y N A K S U Y U K O N T R O L I Z L E M E S I A N A L I Z R A P O R U 

Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 
İlgi Yazı Tarih ve Sayı 
Tutanak tarih ve No-Mühür 
Durumu 
Numunenin Sahibi S U V E KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

Numune Adı S U 
Numunenin Alındığı Adres ARAŞTIRMA S U D E P O S U 
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit 

Ambalaj Şekli 
Numunenin Lab.Geliş Tarihi 28.07.2020 
Raporun Lab.Çıkış Tarihi 29.07.2020 

P A R A M E T R E BİRİM YÖNTEM YÖN.DEĞER SONUÇ 
Renk Units Fiziksel normal 

Bulanıklık Ntu Türbidimetre normal 0.7 

Koku Fiziksel normal 

Tat Fiziksel normal 
İletkenlik pS/cm İletkenlik Ölçer 2500 600 

pH -log(h) P H Metre 6.5-9.5 7.9 
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 Y O K 
Aliminyum pg/ı Spektrofotometrik 200 

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 6.4 

Sertlik ' F Spektrofotometrik 0-100 • F 

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3 
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 Y O K 
Arsenik ppb 10 

E.coll lOOmL Membran Filtre 0 0 
Kaliform Bakteri lOOmL Membran Filitre 0 0 

P.aeruginosa** lOOmL 0 

Koloni Sayısı(22 C ) * * mL 0 

Koloni Sayısı(37 C ) * * mL 0 

C.Perfringens*** lOOmL 0 

*içme sularında arıtımda kullanıldığında bakılır 
**Şişe veya kapta satışa sunulması halinde bakılır 
***Suyun yüzey suyundan alınması veya etkilenmesi durumunda bakılır 

Değerlendirme 

Numune suyun yapılan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih 
ve 25730 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "İnsani Tüketim 
Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik" uyarınca E K 2 Tablo 1 
parametreleri bakımından uygundur. 

Analizi Yapan Hsirrı-Meslelc) 

SunTjT 
Jec 

Analizi Yapan(İ 

S u l 

:umlusu(İsimjMeslek) 

fa IVIühencireı 
îlıle/ConirotSefvrs S.'Ü/ 

lek) 

SALMAN 
Biyolog 

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZIĞ 
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr İnternet Adresi:www.elazig.bel.tr 
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi: elazigbelediyesi@hs02.kep.tr 

Bilgi İçin: Sumru KİŞMAN 
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503 

V 18 
OHSAS 
1800152007 
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