TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yéuetim Sistemi
TS EN 150 9001:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

EA Cadu:2f

Say1 : 1278 31/12/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numgrie, Adi SuU

Numunenin Aliridi§i Adres YESILKENT DEPO

Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit. ,

Ambalaj $ékli

Numunehin Lab.Gelig Tarihi | 30.12.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.12.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM | YON.DEGER [ sonug

Renk Units Fiziksel nofmal

Bulaniklik . Ntu Tirbidimetre normal 0
Koku _ Fiziksel normal

Tat - Fiziksel normal

lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger | 2500 62
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 . 7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YO
Aliminyum wg/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 10.
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre o]

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0

P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir

**$ige veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir

***Suyun yllzey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir ]

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimianan "Insani Tuketim

Amagh Sular Hakkinda Yoénetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Degerlendirme

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek

Servis Sorumlusu(isim-Meslek) Nurdan
Fili VRL (¥ ;

Su

Cumbhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-150:

al
<S> foﬂ?;aﬁ +/ OHsas
e-Posta:nsalman(@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ 18001:2007



T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

150 9001:2015
Kalite Yénotim Sistemi
TS EN IS0 9001:2015

:
rtificate Na: KYS-187

TS EN

ove
7,

EA Codw:36

Say1 : 1277
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU ‘

31/12/2020

an

Génderen Kisi/Kurum/Kurulus _

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tariti ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SuU

Numunenin Alindi§i Adres

ABDULLAHPASA DEPO

Nomunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

Degerlendirme

Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 30.12.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 31.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 668
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1
Arhonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 8.7
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik | 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0 i
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*™* 100mL 0
*lgme sulaninda aritirhda kullamidi§inda bakilir
**§ise veya kapta satiga sunulmas halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.92.2005 tarih

ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan "[nsani Tiiketim
Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik”
parametreleri bakimindan uygundur.

uyannca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Servis Sorumlusu(isim-
P \E

eslek)
s )

T

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Nurdan S

AN

Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr

Bilgi I¢in: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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T.C.

TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistomi

ELAZIG BELEDIYE BASKAI\{LIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN 150 $001:2015
Quelity Manugament Systsm
Cartificats Ne KVS-1817,

Say1 : 1279
Konu : Su Analizi

31/12/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres KESIKKOPRU DEPO
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambadlaj Sekli
Numuienin Lab.Geli§ Tarihi | 30.12.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 31.12.2020
PARAMETRE BIRIMV YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tlrbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/em lletkenlik Olger 25b0 537
pH N -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.1
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat N mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 121
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Kior mg/l Spektrofotometrik 0.4
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylzey $uyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimianan "Insani Tiketim )
Degerlendirme Amagl  Sular Hakkinda Yo6netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (isim-Me

slek)

’Z
Kipaget ¢
Suor‘lrol Servis St 1w

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Cimhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr

Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<] E . :
rogse :} 150 9001:2015° %)HSAS
@ 150.14001:2015" 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistomi

T5 ENIS0 9001:2015
Quulity Musagenwnt System
Cortifirate No: KVS1817,

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 1282 31/12/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu )
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Ad: SuU
Numunenin Alindi§i Adres KARAGCAL! DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit. N
Ambalaj Sekli ) >
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.12.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.2
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel nofmal
lletkenlik uS/em lletkenlik Olger 2500 145
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.9
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik | 200
Nitrat mal/| Spektrofotometrik 0-500ppb 4.4
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/i Spektrofotometrik X 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik  *[ 0.2 YOK
Arsenik ppb 10;
E.coll 100mL Membran Filtre 0. 0
Kaliform' Bakteri . . | 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0,
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**Qise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir i
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sula?r Hakkinda Y&netmelik” uyarinca® EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan(isim-Mesl
Servis Sorumlusu(isim-Meslek) Nurdan SALSHAN
Fili Z A i
Kl uhentfis
Su Kéfite Konirol Servis ., v,
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks! (0424) 248 47 43 S_E_I_(wa\ite Kontrol Servisi Dahili; 1406-1503
2 iy o Y 2
e-Postainisalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ o '355:1:?;1;?155_ h gﬁﬁzeg

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

A



TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistem)

TS EN IS0 $001:2015
Quatity Manaysment System

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

sstv o0

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 1281 31/12/2020
Konu : Su Analizi

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUOGU
ligi Yaz1 Tarih ve Sayr . '
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu ) .
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numuné Adi SuU .
Numunenin Alindi§i Adres P3 DEPO
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 30.12.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 31.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | sonug
Renk Units Fiziksel normal
Bulanklik Ntu Turbidimetre normal 0.3
Koku _ Fiziksel notmal
Tat _ Fiziksel notmal
lletkentik puSfcm lletkenlik Olger 2500 519
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7
Amonyum mgl/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pa/l Spektrofotometrik 200
Nitrat X mg/l Spekirofotometrik 0-500ppb 4.8
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100° F .
Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10!
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0, 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayist(22 C)** I mL 0,
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0,
*lgrre sulaninda antimda kullanildiginda bakihr
**Sise veya kapfa‘ satiga suhulmast halinde bakilir -
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir |
Numune suyun yaptlan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek)
Cumhutiyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su @te Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

‘AgsAs
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : clazigbelediyesi@hs02.kep.tr




T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

TS EN
150 9001:2015
Kalite Ydnetim Sisteml

Say1 : 1286
Konu : Su Analizi

31/12/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Goénderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayt

Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindigt Adres

ARASTIRMA SU DEPOSU

Numunenin Cinsi-Miktar:

SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan aliimasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

1

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.12.2020 A

Raporun Lab.Cikis Tarihi 31.12.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG

Renk Units Fiziksel notmal

Bulaniklik Ntu Trbidimetre nofmal 0.3
Koku _ Fiziksel notmal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 504
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/i Spektrofotometrik O-E;OOppb 7.2
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F

Klor mg/l Spektrofotometrik 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10’

E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0,

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0,

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*leme sulaninda antimta kullaniidiginda bakilir

Degérlendirme

Amagh Sular

Numune suyun yapilan analizi sonucunda
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiiketim

Hakkinda Yénetmelik"
parametreleri bakimindan uygundur,

17.02.2005 tarih

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

ontrot Servis Sorumu, -

Analizi Yapan(isim-Meslek

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

e-Posta:nsalhan@elazig.bel.tr [nternet Adresi:www,elazig bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi Igin: Sumry KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
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TS EN
150 9001:2015
Kalite Yinotim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

7

Sayr : 1287 31/12/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Goénderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi .
Tutanak tarih ve No-Muhar
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU '
Numune Ad SuU ,
Numunenin Alindi§i Adres DOGUKENT DEPO j
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli .
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.12.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.12.2020_
PARAMETRE BIRIM YONTEM | YON.DEGER | sonug
Renk Units Fiziksel normal
Bulantkhk Ntu Turbidimetre normal 0.6
Koku _ Fiziksel normal
Tat i _ Fiziksel normal
lletkenlik n pS/cm lletkenlik Olger 2500 330
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 8
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YOK
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/| Spektrofotometrik 0-500ppb 2.8
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ' F
Klor mg/i Spektrofotometrik { 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10}
E.coll 100mL Membran Filtre 0, 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0, 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens™* 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildi§inda bakilir
**Qige veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey 'suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insgni Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
1
Servis Sorumlysu(isim-Meslek) Nurdan A
FilizNEVELL” 2. i
Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
aid
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ e .{_1_0@%

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr



TS EN
IS0 9001:2015
Kalits Yanotim Sistemi

TS EN 150 9001:2015
Quality Masuysment System
tificate Na: KYS-1217,

EA Core:36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

Yoo wr

Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 1263 29 /12/2020
Konu : Su Analizi

- ‘-—.- -
IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU X
ligi Yazi Tarih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Mhar
Durumu .
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU -
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§1 Adres 2 NUMARALI KARAGALI CESMES!
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 28.12.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 29.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER ] SONUG
Renk. Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lietkenlik Olger 2500
pH . -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik | 0.5
Aliminyum ug/t Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ) ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0.
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakthr
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir X
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "insani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yénetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Nurdan SA
Bi
i
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi l¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili; 1406-1503
A
e-Postansalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr <S> & ) __M/g!}lﬁ AS_,

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr




TS EN
150 9001:2015
Kalite Ydnetim Sistemi

T5 EN 150 80012015
Quality Munugsmiont Systom
CosBificate No: KYS-1817
EA Code:18

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliiﬁii

~

Sayi : 1264 ‘ 29 /12/2020
Konu : Su Analizi

iICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU
ligi Yazi Tarih ve Sayi .
Tutanak tarih ve No-Muhiir '
Durumu !
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU )
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres 3 NUMARALI KARACALI CESMESI !
Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit. |
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 28.12.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi 29.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ soNug
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhk Ntu Turbidimetre notmal
Koku _ Fiziksel nofmal
Trat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olcer 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/!l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum g/ Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0;5'00ppb
Sertlik 1°F Spektrofotometrik 0-100° F
Klor g/ Spektrofotometrik !
Demir ] mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10!
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri ] 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0,
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0,
Koloni Sayisi(37 C)** ml 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sutannda antimda kullanildiginda bakihr
**$ise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir
***Suyun yilizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insdni Tuketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Y®&netmelik" uyarmca'% EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Servis Sorumlusu(isim-Meslek) ~ Nurdan SA
Y. Bi
fle Kontrol Servis Sorumius .
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 14061503

WHSAS
1500132007

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr internet Adresi:www.elazig bel.tr :
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TS EN
1S0 9001:2015
Kalite Yanetim Sistemi
¥S EN ISO $001:2015

Quulity Musuyemont Systom
Custificate Na: KYS-1817

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 1266 29 /12/2020
Konu : Su Analizi

iCME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

i

Goénderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§i1 Adres 59 NUMARALI KARAGCALI CESMESI .
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunehin Lab.Gelig Tarihi | 28.12.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 29.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ugi | Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bdkteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Kolohi Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya'kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun yiizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yaptlan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan “insani Tiiketim
Degerlendirme Amagh Sulgr Hakkinda Yonetmelik" uyarnca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslgk)
Servis Slgmmlu u(isim-Meslek)
iliz ]
endis
SuK ontrot Servis Sorumigs
Cumhuriyet Mah, Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi Igin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

\ﬂ’"s"s
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr ¥ 18001:2007
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr




TSEN
1S0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi
T3 EN IS0 9601:2015

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirlii}:r,ii

EA Cate:38

Say1 : 1269 29 /12/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulus | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Sayt
Tutanak tarih ve No-Mahur
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindi§1 Adres 80 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktari SU-100-1000 mit. N
Ambalaj Sekli ,
Numunenin Lab.Gelis Tarihi 28.12.2020 '
Raporun Lab.Cikig Tarihi 29.12.2020 -
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu TUrbidimetre nor;nal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel norinal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH | -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum , mg/l Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum _ yg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor . mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10 |
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa** - 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*l¢me sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun yizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiketim
Degerlendirme Amagl Sulgr Hakkinda Ydnetmelik" uyarihca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Servis Sorlfn.‘llusu(Isim-Meslek) Nurdan SAUIAN
Fil : Z y . Bi
uhéndist .
alite Kontrol Servis Sorym.«
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi I¢in: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
@ o WHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr ) ¥ 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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T.C. |
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI

3 '\i es

Su ve Kanalizasyon Miidiirlii

TSEN
1S0 9001:2015
Kalito Yénotim Sistemi
TS EN 150 40012015

Quulity Manugament Syston
titicate Na: KYS-1817,
EA Code:28

Say1 : 1267
Konu : Su Analizi

31/12/2020

IGME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUG(

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Muhiir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numimne Adi . SU

Numunenin Alindi§1 Adres 61 NUMARALI KARACALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli

Numunénin Lab.Gelig Tarihi | 07.12.2020

Raporun Lab.Cikis Tarihi 08.12.2020 .
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | soNug
Renk Units Fiziksel norial
Bulanikitk Ntu Turbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/! Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik "k Spektrofotometrik | 0-100 * F
Klor mg/| Spektrofotometrik N
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aefuginosa** 100mL ) 0

Kolori Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0 |
C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunuimasi halinde bakilir
***Styun ylzey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayilt Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Titketim
Amagh Sular Hakkinda Y&netmelik"

Degerlendirme
g parametreleri bakimindan uygundur.

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (isim-Meslek)

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi Igin: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

<S> ]m,?mgl WHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig,bel.tr ) _¥_ 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr
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T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Mudurluf’;u

TS EN
S0 9001:2015
Kalito Yénetim Sistemi
TS EN 150 9001:3018

Sayr : 1268
Konu : Su Analizi

29 /12/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say:

Tutanak tarih ve No-Mithir

Durumu

Numunenin Sahibi’ SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§i Adres 79 NUMARALI KARAGCALI CESMESI

Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.

Ambalaj Sekli .

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 28.12.2020

Raporun Lab.Gikig Tarihi 29.12.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tarbidimetre normal
Koku _ Fiziksel nortal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pSicm Itetkentik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/i Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum g/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/t Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik 'E Spekirofotometrik 0-100 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 ' 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0, 0
P.aerugindsa** 100mL o !
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sulaninda aritimda kullan

ildiginda bakilir

**$ise veya kapta satiga sunalmast halinde bakilir
“**Suyun yiizey suyuhdan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir

Nufnune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tiiketim
Amagh Sular Hakkinda Y&netmelik"

Degerlendirme 8
parametreleri bakimindan uygundur.

uyarinca EK 2 Tablo 1

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Servis Sorumlusu(lsun-Meslek)
z Y.
theridis:

Kontrot Servis Sorum: .

Nurdan §

Analizi Yapan(isim-Meslek)

, AN
Biyokerg

-

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

<>
TORKAR
&

e-Posta:nsalmari@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig, bel.tr
Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr

Bilgi f¢in: Sumru KISMAN

Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503

S0, 16001 32018
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TS EN
1S0 9001:2015
Kalito Yénotim Sistemi

TS EN 150 9001:2015
Quufity Muuupssimit Systom
Snstificate N, XYS- 1817

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 1274 - 29 /12/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALIZ RAPORU

Géndereh Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tdrih ve No-Miihiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUODURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindi§i Adres 136 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 milt.
Ambalaj Sekli ,
Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 28.12.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 29.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM -~ YON.DEGER | SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre normal
Koku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik pS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5
Aliminyum pg/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 ° F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2,
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Fiitre 0 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0 0
P.aeruginosa™ 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL R ]
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sulaninda antimda kullanildiginda bakilir
**$ise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
***Suyun'ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "lnsaf\i Tuketim
Degerlendirme Amagh Sula_r Hakkinda Y&netmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
Servis Sorumlusu(isim-Meslek) Nur dan SA N
UZJ '
Uhéndrst *
Sufafite Kontrol Servis Sorumius:
Cumhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 / 23120 Merkez ELAZIG Bilgi lgin: Sumru KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
. <3> ’19?&&% ﬁHSAS
e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig bel.tr @ ¥ 18001:2007

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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TS EN
IS0 9001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirligii

Sayt : 1270
Konu : Su Analizi

29/12/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES| ANALIZ RAPORU

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLOGU ,
ligi Yazi Tarih ve Say
Tutanak tarih ve No-Muhiir
Durumu
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SuU
Numunenin Alindigi Adres 104 NUMARALI KARACALI CESMESI
Numunenin Cinsi-Miktan SU-100-1000 mit.
Ambalaj Sekli
Numunenin Lab.Gelis Tarihi | 28.12.2020
Raporun Lab.Cikis Tarihi’ 29.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER l SONUG
Renk Units Fiziksel " [ normal
Bulaniklik Ntu Tirbidimetre no‘rmal
Kdku _ Fiziksel normal
Tat _ Fiziksel normal
lletkentik uS/cm lletkenlik Olger 2500
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5
Amonyum mg/i . Spektrofotometrik 0.5
| Alitinyum ug/! Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 * F
Klor mg/l Spektrofotometrik
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2
Arsenik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0, 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0, 0
P.aeruginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0,
C.Perfringens** 100mL 0
*lgme sulaninda aritimda kullanilidiinda bakilir
**Sise veya kapta satisa sunulmasi halinde bakilir
***Suyun ylizey suyundan alinmast veya etkilenmesi durumunda bakilir .
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17:02.2005 tarih
ve 25730 sayih Resmi Gazete' de yayimlanan "iﬁsfani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sula.ar Hakkinda Yonetmelik” uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.
Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslgk)
Servis Sgrpmlongign-Meslek)  Nurdan
{ disﬂ, j
S Kontro! Servis Soryrw
Cutnhuriyet Mah. Malatya Cad. No:30 /23120 Merkez ELAZICG Bilgi Igin: Sumnu KISMAN
Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43 Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-1503
c-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr @ g ) guﬂggg

Kurumsal Elektronik Posta (KEP)Adresi : clazigbelediyesi@hs02.kep.tr
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TS EN
IS0 8001:2015
Kalite Yénetim Sistemi

TS EN 150 9001:2015

lity Munugemont Systaom

artificate Na: KYS-1317,
£A Code:36

T.C.
ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Say1 : 1272
Konu : Su Analizi

29/12/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALiZ RAPORU

Génderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say1

Tutanak tarih ve No-Mihir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§i Adres

124  NUMARALI KARAGCALI CEGMESI

Numunenin Cinsi-Miktan

SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 28.12.2020

Raporun Lab.Gikig Tarihi 29.12.2020 N

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER [ SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulanikhk Ntu Turbidimetre normal

Koku _ Fiziksel normal!

Tat _ Fiziksel nortmal

lletkentik uS/cm iletkenlik Olger 2500

pH -log(h) PH Metre 6.519.5

Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5

Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb

Sertlik ‘F Spektrofotometrik | 0-100° F

Klor mg/| Spektrofotometrik

Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2

Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0 .

Kaliférm Bakteri 100 mL Membran Filitre 0

P.aeruginosa™* 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens*** 100mL 0

*lgme sulannda antimda kullanildiginda bakilir

**Sise veya kapta satiga sunulmast halinde bakilir

**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakiiir .
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimianan "Insani Tuketim
Amagli Sular Hakkinda Yonetmellk" uyarninca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)

Kontrof Servis Sorumiys,,

Cumhuriyet Mah. Malatya Cad.

Tel: (0424) 248 47 71 Faks: (0424) 248 47 43

Bilgi fgin: Sumru KISMAN
Su Kalite Kontrol Servisi Dahili: 1406-15(

150 Y001:2015 ﬁHS At
¥ 18001:200

No:30 /23120 Merkez ELAZIG

e-Posta:nsalman@elazig.bel.tr Internet Adresi:www.elazig.bel.tr
Kurumsal Elektronik,Posta (KEP)Adresi : elazigbelediyesi@hs02 kep.tr




T.C.

ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirlitgii

TS EN
IS0 5001:2015
Kalite Yénetim Sistami
TS EN 150 $001:2015
Quukity Musiwyament Syaten
rtificate Ha: KYS1817,
EA Cada:38

1y1 @ 1271
onu : Su Analizi

297122020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Onderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

3i Yazi Tarih ve Sayi

utanak tarih ve No-Muhar
urumu

umunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

umune Adi

SU

umunenin Alindigi1 Adres

105 NUMARALI KARAGALI CESMESI

umunenin Cinsi-Miktar

SU-100-1000 mit.

mbalaj Sekli

umunenin Lab.Gelig Tarihi [ 28.12.2020

aporun Lab.CiKis Tarihi 29.12.2020

ARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG
enk Units Fiziksel normal
ulaniklik Ntu Turbidimetre normal
oku _ Fiziksel normal
at _ Fiziksel normal
atkenlik uS/em lletkenlik Olger 2500

H -log(h) PH Metre 6.519.5
monyum mg/l Spektrofotometrik 0.5
liminyum pg/l Spektrofotometrik 200

itrat mg/! Spektrofotometrik 0-500ppb
ertlik "F Spektrofotometrik 0-100 * F
lor mg/l Spektrofotometrik !
emir mg/ Spektrofotometrik 0.2
rsenik ppb 10

.coll 100mL Membran Filtre 0

aliform Bakteri | 100 mL Membran Filitre 0
.aeruginosa™* 100mL 0

oloni Sayisi(22 C)** mb 0
oloni Sayisi(37 C)** mL 0
.Perfringens*** 100mL 0

¢me sulannda artimda kullanildi§inda bakilir
'Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
*Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda baktlhir
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Numune suyun yapilan analizi sonucunda

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Ttiketim

17.02.2005 tarih

Amagli  Sular Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

nalizi Yapan (Isim-Meslek)

Analizi Yapan(isim-Meslek)
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Su ve Kanalizasyon Miidiirliigit

Say1 : 1284 31/12/2020
Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMES] ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
ligi Yazi Térih ve Sayi
Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu .
Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU
Numune Adi SU
Numunenin Alindigi Adres BAHGELIEVLER CAMII .
Numunenin Cinsi-Miktarn SU-100-1000 mit. .
Ambalaj Sekli .
Numunenin Lab.Gelig Tarihi 30.12.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.12.2020
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER I SONUG
Renk Units Fiziksel normal
Bulaniklik Ntu Turbidimetre normal 0.:
Koku _ Fiziksel nortnal
Tat _ Fiziksel norfnal
lletkenlik pS/icm lletkenlik Olger 2500 57%
pH -log(h) PH Metre 6.59.5 7.
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5, YOI
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-5Q0ppb 8.1
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-100 " F
Klor ) mg/l Spektrofotometrik 0.3
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10
E.coll ) 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri , 100 mL Membran Filitre 0
P.aeraginosa** 100mL 0
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayist(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiginda bakilir
**Sise veya kapta satiga sunulmas halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih
ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimlanan *lisani Tiketim
Degerlendirme Amagh Sula‘r Hakkinda Yénetmelik" uyarinca EK 2 Tabio 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(Isim-Meslek)
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Sayr : 1283

Konu : Su Analizi

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESi ANALIiZ RAPORU

31/12/2020

.

Gonderen Kigi/Kurum/Kurulug | SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Sayi

Tutanak tarih ve No-Mihiir

Durumu

Numunenin Sahibi SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi SuU

Numunenin Alindi§i Adres ARI BUFE

Numunenin Cinsi-Miktar SU-100-1000 mit.

Ambalaj $ekli

Numunenin Lab.Gelig Tarihi | 30.12.2020

Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.12.2020

PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | SONUG

Renk Units Fiziksel normal

Bulantkiik Ntu Turbidimetre normal 0.
Koku _ Fiziksel norrnal

Tat _ Fiziksel normal

lletkenlik uS/cm lletkeniik Olger 2500 66+
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7.
Amonyum mg/| Spektrofotometrik 0.5' YOI
Aliminyum ug/l Spektrofotometrik 200

Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 10.%
Sertlik ‘F Spektrofotornetrik 0-100° F

Klor mg/| Spektrofotometrik ) 0.2
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOK
Arsenik ppb 10

E.coll 100mL Membran Filtre 0

Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0

P.aeruginosa** 100mL 0

Koloni Sayisi(22 C)** mL 0

Koloni Sayisi(37 C)** mL 0

C.Perfringens™ 100mL 0

*leme sulaninda antimda kullaniidi§inda bakilir

*Sise veya kapta satiga sunulmas halinde bakir

*+Suyun ylizey suyundan alinmas! veya etkilenmesi durumunda bakilir R

Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

ve 25730 sayill Resmi Gazete' de yayimlanan "Insani Tuketim

Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyarinca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Degerlendirme

Analizi Yapan (Isim-Meslek) Analizi Yapan(isim-Meslek)
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ELAZIG BELEDIYE BASKANLIGI
Su ve Kanalizasyon Miidiirliigii

Sayr : 1285
Konu : Su Analizi

31/12/2020

ICME SUYU/KAYNAK SUYU KONTROL iZLEMESI ANALiZ RAPORU

Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

ligi Yazi Tarih ve Say

Tutanak tarih ve No-Muhir
Durumu

Numunenin Sahibi

SU VE KANALIZASYON MUDURLUGU

Numune Adi

SU

Numunenin Alindi§i Adres

KONTEYNER KENT

Numunenin Cinsi-Miktari

SU-100-1000 mlt.

Ambalaj Sékli

Numunenin Lab.Gelis Tarihi 30.12.2020
Raporun Lab.Cikig Tarihi 31.12.2020 \
PARAMETRE BIRIM YONTEM YON.DEGER | sonug
Renk Units Fiziksel normal
Bulanikhik Ntu Turbidimetre northal 0
Koku _ Fiziksel norrpal
Tat _ Fiziksel normal
lletkenlik uS/cm lletkenlik Olger 2500 52i
pH -log(h) PH Metre 6.5-9.5 7
Amonyum mg/l Spektrofotometrik 0.5 YO
Aliminyum g/l Spektrofotometrik 200
Nitrat mg/l Spektrofotometrik 0-500ppb 8.¢
Sertlik ‘F Spektrofotometrik 0-140 " F
Klor mg/l Spektrofotometrik K 0.
Demir mg/ Spektrofotometrik 0.2 YOk
Arsehik ppb 10
E.coll 100mL Membran Filtre 0
Kaliform Bakteri 100 mL Membran Filitre 0
P.aeruginosa** 100mL 0o
Koloni Sayisi(22 C)** mL 0
Koloni Sayisi(37 C)** mL 0
C.Perfringens*** 100mL 0
*lgme sularinda antimda kullanildiinda bakilir
“*Sise veya kapta satiga sunulmasi halinde bakilir
**Suyun ylizey suyundan alinmasi veya etkilenmesi durumunda bakilir
Numune suyun yapilan analizi sonucunda 17.02.2005 tarih

Degerlendirme

ve 25730 sayili Resmi Gazete' de yayimianan "Insani Ttketim
Amagh Sular Hakkinda Yonetmelik" uyannca EK 2 Tablo 1
parametreleri bakimindan uygundur.

Analizi Yapan (Isim-Meslek)

Ahalizi Yapan(isim-Meglek)
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